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A - Einleitung

Die E.DIS Netz GmbH (E.DIS) ist als Betreiber von Strom- und Gasleitungen in rund 900 Kommunen in
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fiir den sicheren und zuverlassigen Betrieb der
Energienetze fiir rund 1,3 Millionen Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe verantwortlich. Als
Partner der Energiewende hat das Unternehmen auflerdem in den letzten Jahren mehrere
zehntausend Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien an seine Netze angeschlossen.

In Fiirstenwalde/Spree, Demmin und Potsdam befinden sich die drei groflen Standorte des
Unternehmens mit den wesentlichen zentralen Verwaltungsfunktionen. Dariiber wird von tber 40
Standorten aus fiir eine zuverldssige Energieversorgung in der Region gesorgt. Mehr als 1.700
Mitarbeiter betreiben rund 80.000 Kilometer Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze sowie 5.100
Kilometer Gasnetze in den beiden Bundeslandern.

Bei E.DIS sind bereits mehr als 92.600 Energieparks mit Strom aus Erneuerbaren Energien (EE) mit
einer Gesamtleistung von rund 14 Gigawatt (GW) installiert (Stand 31.12.2023). Dem steht eine
Jahreshochstlast von 2,4 GW gegeniiber. Allein im vergangenen Jahr 2023 wurde ein neuer Rekord
gebrochen und iiber 30.000 EE-Anlagen an das Netz der E.DIS angeschlossen. In Abbildung 1 ist der
Zubau von EE-Anlagen im Netz der E.DIS dargestellt. Damit sind rund zwei Drittel aller EE-Anlagen der
Bundesldnder Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern an den Netzen der E.DIS angeschlossen.

Abbildung 1: Hochlauf der in Betrieb genommenen Einspeiseanlagen
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In der Prignitz, im Fldming und im Oderland wurden in den vergangenen Jahren liberdurchschnittlich
viele EE-Anlagen installiert. Zur Aufnahme dieser regenerativen Energiemengen hat E.DIS dort
separate 110-Kilovolt-(kV)-Einspeisenetze errichtet. Auch in den anderen Regionen hat E.DIS die
Kapazitdten der Stromnetze in den vergangenen Jahren deutlich erhoht. Viele Mittelspannungsnetze
wurden verstadrkt oder neu errichtet, Hoch-/ Mittelspannungstransformatoren zusatzlich aufgestellt
und 110-kV-Umspannwerke erweitert oder neu errichtet. Mehrere 110-kV-Leitungen wurden ertiichtigt
oder ein Ersatzneubau durchgefiihrt.

Das Netzgebiet der E.DIS liegt in den Bundesldandern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in
der Regelzone des Ubertragungsnetzbetreibers 50Hertz Transmission GmbH, zu welchem die
Verkniipfungspunkte zum Hochstspannungsnetz (H6S) bestehen. Die Hochspannungsebene (HS) ist
bereits jetzt in galvanisch getrennte Teilnetze aufgeteilt, um Erdschlussreststréme, Kurzschlussstrome
oder Transitstromfliisse zu begrenzen. Die Zahl der Teilnetze wird aufgrund des Hochlaufs von
Erzeugungsanlagen und deren Kurzschlussstrombeitrage stark ansteigen. Die genaue Anzahl und
geografische Abgrenzung der zukiinftig notwendigen Teilnetze ist analog zu den Prognosen des
Regionalszenarios mit einer Unscharfe behaftet.

Die Netzstruktur der E.DIS ist {iberwiegend landlich, die stadtischen Versorgungsgebiete werden

durch die zahlreichen nachgelagerten Verteilnetzbetreiber (vornehmlich Stadtwerke) betrieben, womit
eine regionale Differenzierung des Gberwiegend homogenen Anforderungsbedarfs des Netzes nicht
erforderlich ist.

Das Netzgebiet der E.DIS ist entsprechend der Vorgaben der BNetzA in zwei Teilnetzgebiete (TNG)
aufgeteilt:

* Brandenburg,
*  Mecklenburg-Vorpommern.

Diese Aufteilung ermdglicht eine bundeslandscharfe Zuordnung der Anforderungen an die
Stromnetze aus dem Regionalszenario der Planungsregion Ost und des daraus resultierenden
Ausbaubedarfes.

Die Netzkarten des Netzausbauplans in dem Kapitel C (Netzausbauplanung) stellen die im § 14d EnWG
geforderten Netzebene der E.DIS dar:

* Netzebene 3 (Hochspannung),

* Netzebene 4 (Umspannwerke Hochspannung/Mittelspannung),

* Netzebene 5 (Mittelspannung),

* Netzebene 6 (Ortsnetzstationen Mittelspannung/Niederspannung).

Fir diese Netzebenen werden das Bestandsnetz und die Engpassregionen im Szenariojahr 2045
grafisch dargestellt.

E.DIS Netz GmbH 5]20
Langewahler Str. 60, 15517 Fiirstenwalde/Spree, www.e-dis-netz.de
Netzausbauplan nach § 14 d EnWG, Stand 30.4.2024



e.dis

B - Planungsgrundlagen

Zur Abstimmung der Netzausbauplanung kommen die Stromverteilnetzbetreiber in sechs
Planungsregionen zusammen und veroffentlichen fiir jede Planungsregion alle zwei Jahre ein
Regionalszenario auf VNBdigital. Die Prognosen zu Erzeugung und Verbrauch im Regionalszenario
bilden die gemeinsame Grundlage fiir die Netzausbaupldne der einzelnen Netzbetreiber. Dieser
Netzausbauplan basiert auf dem Regionalszenario der Planungsregion Ost vom 29. Juni 2023.

Im Netzausbauplan beschreibt jeder Netzbetreiber die konkreten Vorhaben, mit denen er in den
nachsten flinf und zehn Jahren sein Netz optimieren, verstarken oder ausbauen will. Der Netzbetreiber
beschreibt auch die wahrscheinlichen Anforderungen an sein Netz bis zum Jahr 2045, dem
gesetzlichen Zieljahr der Klimaneutralitdt Deutschlands.

Die Grundlagen der Netzausbauplanung, wie z. B. die Anwendung des n-1-Kriteriums und das NOVA-
Prinzip (Netz-Optimierung vor Verstarkung vor Ausbau), sind in den gemeinsamen
Planungsgrundlagen der Verteilnetzbetreiber der Planungsregion Ost beschrieben.

Das Regionalszenario der Planungsregion Ost beinhaltet die Prognosen der E.DIS fiir Erzeugung und
Verbrauch zur Erreichung der Klimaneutralitdat mit den Stiitzjahren 2028 und 2033, welche fiir die
Teilnetzgebiete in Tabelle 1 und Tabelle 2 dargestellt sind. Fiir eine ausfiihrliche Herleitung der
Prognosewerte wird auf das Regionalszenario verwiesen. Diese Prognosewerte sind die Grundlage des
hier zu erstellenden Netzausbauplans.

Ein wesentlicher Treiber des EE-bedingten Netzausbedarfes sind grofie Freiflachenanlagen auf Basis
Photovoltaik (PV) auflerhalb der EEG-Forderung. Wahrend das Volumen der Leistungsentwicklung
relativ gut prognostizierbar ist, gilt dies nicht fiir die regionale Verteilung. Anders als bei
Windkraftanlagen gibt es fiir die Ansiedlung grof3e PV-Freiflachenanlagen keine Vorgaben - etwa
durch die Raumordnung. Der abzuleitende regionale Netzausbau sowohl in der Mittel- als auch in der
Hochspannung ist daher mit einer Unsicherheit behaftet und kann in Ganze - zeitlich und beziiglich
Dimensionen - erst im Laufe der faktischen Entwicklung oder etwaig im Zuge kiinftig
gesamtsystemischer Steuerung iiber den gesetzlichen Rahmen weiter konkretisiert werden.

Bei der Erstellung der Regionalszenarios wurden die nicht veréffentlichungspflichtigen
nachgelagerten Verteilnetzbetreiber (VNB) in den Prognosezahlen beriicksichtigt. Kiinftig wird die
Datenabfrage und -validierung der nicht berichtspflichtigen VNB iiber ein einheitliches (und noch zu
definierendes) Verfahren erfolgen.
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Energieeffizienzmafinahmen sind grundsatzlich in den Prognosen der Regionalszenarien
beriicksichtigt. Im Vergleich zu den erwarteten Verbrauchssteigerungen fiir elektrische
Warmeerzeugung, Elektromobilitdt und der Substitution fossiler Energietrager durch strombasierte
Anwendungen in der Industrie sind Energieeffizienzmafinahmen vernachlassigbar klein. Die separate
Ausweisung von EnergieeffizienzmaBBnahmen brachte keinen Mehrwert fiir die Genauigkeit der
Prognosezahlen.

Tabelle 1: Uberfiihrte Werte aus dem Regionalszenario im TNG Brandenburg

Zeitraum Einheit 2023 2028 2033 2045

Elektromobilitat inst. Leistung (HS) 960 MW 2.290 MW 4.051 MW 5.537 MW
Waéarmepumpen inst. Leistung (HS) 132 MW 1.539 MW 2.261 MW 3.807 MW
Haushalt / GHD wirk. Leistung (HS) 1.439 MW 1.273 MW 1.219 MW 1162 MW
Industrie wirk. Leistung (HS) 702 MW 702 MW 702 MW 702 MW
Elektrolyse inst. Leistung (HS) . 140 MW 1147 MW 10.352 MW
PV (Dach+Freiflache)  inst. Leistung 3340 MW 6730 MW 14930 MW  26.140 MW
Wind onshore inst. Leistung 4700 MW 6770 MW  9.440 MW  11.990 MW
Sonstige EE und KWK Inst. Leistung 1320MW 1370 MW 1370 MW 1370 MW

Tabelle 2: Uberfiihrte Werte aus dem Regionalszenario im TNG Mecklenburg-Vorpommern

Zeitraum Einheit 2023 2028 2033 2045

Elektromobilitat inst. Leistung (HS) 640 MW 1.050 MW 1.810 MW 2.594 MW
Waéarmepumpen inst. Leistung (HS) 88 MW 813 MW 1162 MW 1.886 MW
Haushalt / GHD wirk. Leistung (HS) 77 MW 686 MW 653 MW 611 MW
Industrie wirk. Leistung (HS) 86 MW 86 MW 86 MW 86 MW
Elektrolyse inst. Leistung (HS) - 257 MW 307 MW 4.805 MW
PV (Dach+Freiflache)  inst. Leistung 1930 MW 4590 MW  12.060 MW 22280 MW
Wind onshore inst. Leistung 2580 MW 4050 MW 6240 MW 8200 MW
Sonstige EE und KWK Inst. Leistung 430 MW 570 MW 570 MW 570 MW

Das gemeinsame Regionalszenario der Planungsregion Ost beschreibt keine konkreten Entwicklungen
fiir gréflere Industriestandorte und Grofdverbraucher, sondern nur eine allgemeine Lastentwicklung
fiir kleinere Industriebetriebe. Die langfristige Prognose neuer Punktlasten ist unmdglich. Die
Investitionsentscheidungen energieintensiver Unternehmen sind von sehr vielen Faktoren abhangig
und nicht planbar. Zudem werden solche Entscheidungen oftmals erst spét in die Offentlichkeit
kommuniziert.

Eine zunehmende Bedeutung fiir die Ubertragungsaufgabe haben geplanten Ansiedlungen von
Rechenzentren und Industrie, insbesondere in der Berliner Peripherie. Erganzend zum
Regionalszenario werden in der in der Netzausbauplanung Projekte beriicksichtigt, deren Realisierung
als gesichert bzw. wahrscheinlich angenommen wird. Zur Vermeidung von Riickschliissen auf
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Planungen einzelner Kunden sind die in der Netzausbauplanung beriicksichtigten Leitungen fiir die
Teilnetzgebiete in der Tabelle 3 aggregiert dargestellt.

Tabelle 3: Neue Industrie und Grof3verbraucher

Teilnetzgebiet 2028 2033 2045
Brandenburg 1.232 MW 1.916 MW 2.872 MW
Mecklenburg-Vorpommern 381 MW 696 MW 927 MW

Im Regionalszenario sind Batteriespeicher analog zum Szenariorahmen des NEP 2037 berl{icksichtigt
worden. Grofbatteriespeicher lassen sich weder zeitlich noch ortlich prognostizieren, was relevant fiir
Netzplanung ist. Im Netzausbauplan sind abweichend vom Regionalszenario nur Grof3speicherprojekte
mit hoher Realisierungswahrscheinlichkeit beriicksichtigt. Haushaltsnahe Kleinspeicher haben keinen
Einfluss auf die auslegungsrelevante Erzeugungsspitze, da sie an sonnigen Tagen in der Regel bereits
am spaten Vormittag vollgeladen sind.

Die im Regionalszenario zu findenden Prognosewerte fiir Erzeugung und Bezug in Tabelle 1 und
Tabelle 2 im Netzgebiet der E.DIS sind in Tabelle 4 bis Tabelle 7 in netzwirksame Leistungswerte der
verschiedenen Netzebenen lberfiihrt. Die planungsrelevante Leistung wird fiir Einspeisung bei einem
Zeitpunkt mit besonders hoher Einspeisung bei gleichzeitig geringer Netzlast oder fiir Bezug bei sehr
geringer Einspeisung mit besonders hoher Netzlast ermittelt.

Weitergehende Erkldrungen zur Ermittlung der Uberfiihrung von installierten Leistungen in
planungsrelevante Leistungen mittels Gleichzeitigkeitsfaktoren sind in den Planungsgrundlagen der
Planungsregion Ost beschrieben.

Tabelle 4: Planungsrelevante Einspeiseleistung je Netzebene im TNG Brandenburg

Netzebene 2023 2028 2033 2045

3 (HS) 4.900 MW 7.890 MW 15.460 MW 24.630 MW
4 (HS/MS) 680 MW 1170 MW 1.240 MW 1.330 MW
5 (MS) 2.080 MW 2110 MW 2.720 MW 3.570 MW
6 (MS/NS) 70 MW 500 MW 600 MW 760 MW
7 (NS) 380 MW 910 MW 1.380 MW 2150 MW

Tabelle 5: Planungsrelevante Einspeiseleistung je Netzebene im TNG Mecklenburg-Vorpommern

Netzebene 2023 2028 2033 2045
3 (HS) 1.660 MW 3.900 MW 10.860 MW 19.720 MW
4 (HS/MS) 530 MW 960 MW 1110 MW 1180 MW
5 (MS) 530 MW 1.890 MW 2.420 MW 2.960 MW
6 (MS/NS) 60 MW 370 MW 410 MW 480 MW
7 (NS) 290 MW 600 MW 800 MW 1110 MW
E.DIS Netz GmbH 8|20
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Tabelle 6: Planungsrelevante Bezugsleistung je Netzebene im TNG Brandenburg

Netzebene 2023 2028 2033 2045

3 (HS) 747 MW 1995 MW 3638 MW 6029 MW
4 (HS/MS) 144 MW 338 MW 470 MW 722 MW
5 (MS) 360 MW 952 MW 1380 MW 1829 MW
6 (MS/NS) 72 MW 91 MW 109 MW 119 MW
7 (NS) 864 MW 1947 MW 2487 MW 3375 MW

Tabelle 7: Planungsrelevante Bezugsleistung je Netzebene im TNG Mecklenburg-Vorpommern

Netzebene 2023 2028 2033 2045

3 (HS) 86 MW 499 MW 684 MW 823 MW
4 (HS/MS) 82 MW 325 MW 538 MW 734 MW
5 (MS) 206 MW 500 MW 690 MW 905 MW
6 (MS/NS) 41 MW 50 MW 57 MW 60 MW
7 (NS) 495 MW 1052 MW 1292 MW 1739 MW

E.DIS Netz GmbH
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C - Netzausbauplanung

Das Regionalszenario der Planungsregion Ost beschreibt, ausgehend von den politischen
Zielsetzungen, einen Weg zur Klimaneutralitdt Deutschlands 2045. Der Netzausbauplan baut auf dem
Regionalszenario auf. Damit wird ermittelt, welcher Bedarf an neuen Leitungen und
Umspannstationen besteht. E.DIS beschreibt auch die wahrscheinlichen Anforderungen an ihr Netz bis
zum Jahr 2045, dem Jahr der gesetzlich verankerten Klimaneutralitdt Deutschlands.

Das Herzstiick des Netzausbauplans sind die konkreten Vorhaben, mit denen in den nachsten fiinf und
zehn Jahren die Netze optimiert, verstarkt oder ausgebaut werden sollen. Fiir die Vorhaben werden
zum Beispiel der Stand der Planungs- und Genehmigungsverfahren, die geschdtzten Kosten sowie die
voraussichtlichen Inbetriebnahmetermine dargelegt. Die konkrete Vorhabenplanung ist in einer
Ubersicht im Anhang dargestellt.

Dariiber hinaus fiihrt E.DIS in ihrem Netzgebiet eine Vielzahl von Mafinahmen durch, die vom
jeweiligen Projekt- und Budgetumfang zu gering fiir eine separate Ausweisung sind. Diese sind daher
in diesem Netzausbauplan nicht separat dargestellt.

Die VNB verstehen sich als Dienstleister mit dem Ziel, dass die Netzkunden unbeeinflusst von
moglichen Netzengpdassen ihr Geschaftsmodell verfolgen kdnnen. Entstehende Netzengpasse sind
daher immer als temporar zu betrachten. In diesem Sinne ist auch der Beschluss BK6-22-300 der
Bundesnetzagentur vom 27. November 2023 zu verstehen: Bei erwartetem mehrfachem Einsatz von
NachfragesteuerungsmaBBnahmen nach § 14a EnWG ist dieser Engpass in der Netzausbauplanung zu
beriicksichtigen und Abhilfemafinahmen zu priifen. Im Netzausbauplan sind daher engpassfreie
Zielnetze ohne den Einsatz von Nachfragesteuerungsmafinahmen zu beschreiben.

Um der massiven Dynamik im Bereich der installierten EE-Leistung, insbesondere grof3er PV-
Freiflaichenanlagen, sowie der strukturellen Entwicklung und damit dem steigenden Leistungsbedarf
in Teilen des Netzgebietes gerecht werden zu kénnen, miissen eine Vielzahl an 110-kV-Freileitungen im
historisch auf deutlich geringere Lasten ausgelegten Netzgebiet erneuert und verstarkt werden.
Wahrend sich die Realisierungszeiten bei Stromerzeugungsanlagen oder gewerblichen bzw.
industriellen Ansiedlungen auf etwa zwei bis vier Jahre belaufen, liegt der Zeitbedarf fiir die
Ertlichtigung von 110-kV-Leitungen bei durchschnittlich acht bis zwo6lf Jahren. In diesem Kontext sind
auch Kapazitatsengpasse am Markt fiir Fachdienstleistungen und Material zu beriicksichtigen.

Zudem tragt der erhebliche Planungs- und Genehmigungsaufwand zu den genannten Zeitbedarfen
bei. Der 110-kV-Freileitungsausbau erfolgt tiberwiegend als Ersatzneubau in den bisherigen Trassen,
was in der Regel den geringstmdoglichen Eingriff in Flora und Fauna darstellt. Jedoch unterscheiden
sich die umwelt- und artenschutzrechtlichen Anforderungen fiir Ersatzneubau de dacto kaum von
denen fiir Neubau. Vereinfachungen fiir Ersatzneubau, etwa wie im Bereich des Repowering von
Windenergieanlagen, sind gegenwartig nicht moglich. Schliefllich wird das tatsachliche Tempo in
einem Planungs- und Genehmigungsverfahren auch ganz wesentlich von einer addquaten Ausstattung
der zustandigen bzw. involvierten Behorden, das heif3t von der Effizienz des Genehmigungsvollzuges
bestimmt.
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Im Vergleich zu den Vorjahren ist in Folge der prognostizierten Leistungsentwicklung im
Regionalszenario Ost 2023 mit einem verstarkten Neubau von HS-Leitungen, Freileitungen wie Kabel,
auf neuer Trasse zu rechnen. Die Konzentration im Netzausbau auf das HS-Bestandsnetz ist endlich, da
sich absolut gesehen, die zu libertragenden Leistungen pro HS-Leitung so stark erhéhen, so dass mit
zunehmenden Spannungsproblemen bei der Leistungsiibertragung innerhalb des Verteilnetzes zu
rechnen ist. Des Weiteren wiirde die Biindelung von Ubertragungsleistungen in Gréfenordnungen zu
Problemen der Systemstabilitat im HS-Verteilnetz fiihren. Daher sieht der vorliegende Netzausbauplan
zusatzliche HS-Leitungen auf neuer Trasse vor, die wiederum umfangreiche 6ffentlich-rechtliche und
privatrechtliche Genehmigungsverfahren durchlaufen miissen. Diese aufwendigen
Genehmigungsverfahren fiihren zu Verzégerungen im Netzausbau, da, wie bereits ausgefiihrt, unter
anderem die Dienstleistungskapazitdten am Markt limitiert sind.
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C1- Hochspannung

Unter Anwendung der lberfiihrten Werte des Regionalszenarios aus Kapitel B (Planungsgrundlagen)
sind die Engpésse im Leitungs- und Anlagenbereich in den Netzebenen 3 und 4 fiir das Szenariojahr
2045 in der Abbildung 2 und im Anhang dargestellt. Die Engpassregionen werden mit Methoden der
Netzberechnung unter Vorgabe der technischen Randbedingungen aus dem Regionalszenario und
auslegungsrelevanter Betriebspunkte ermittelt. Hieraus kann der Bedarf an addaquaten MafSnahmen
zur Minderung oder Vermeidung von Engpdssen abgeleitet werden.

Abbildung 2: Bestandsnetz Hochspannung mit Engp&ssen 2045

Die fiir die Engpassvermeidung oder -minderung erforderlichen Optimierungs-, Verstarkungs-,
Erneuerungs- und Ausbaumafinahmen je Zeitraum sind in der nachfolgenden Tabelle 8 und Tabelle 9
zusammenfassend dargestellt. Unterschieden wird in Leitungsmafinahmen (Kabel und Freileitungen)
und Anlagenstandorte. Treiber des Netzausbaubedarfs in der Hochspannung sind flachendeckend
ansteigende Leistungsanfragen fiir grofe EE-Anlagen und punktuelle Dekarbonisierungsprojekte von
Industrie und Grofiwerbe sowie Neuansiedlungen von grofien Bezugskunden.

Tabelle 8: Ubersicht der Hochspannungsmafinahmen im TNG Brandenburg

Zeitraum Maginahme Geschidtzte Menge Geschitzte Kosten

2023 bis 2028 Leitungen 423 km 414 Mio. €
(t+5) Anlagenstandorte” 100 Stiick 563 Mio. €
2029 bis 2033 Leitungen 961 km 1.068 Mio. €
(t+6 bis t+10) Anlagenstandorte® 158 Stiick 1.045 Mio. €
2034 bis 2045 Leitungen 1.940 km 1.808 Mio. €
(t+11 bis Zielnetzjahr) Anlagenstandorte® 327 Stiick 1.361 Mio. €
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Tabelle 9: Ubersicht der Hochspannungsmafnahmen im TNG Mecklenburg-Vorpommern

Zeitraum Mafinahme Geschatzte Menge Geschitzte Kosten
2023 bis 2028 Leitungen 214 km 172 Mio. €
(t+5) Anlagenstandorte” 40 Stiick 264 Mio. €
2029 bis 2033 Leitungen 713 km 546 Mio. €
(t+6 bis t+10) Anlagenstandorte” 120 Stiick 714 Mio. €
2034 bis 2045 Leitungen 939 km 876 Mio. €
(t+11 bis Zielnetzjahr) Anlagenstandorte” 193 Stiick 684 Mio. €

* Anlagenstandorte mit relevanten Mafinahmen auf folgenden Netzebenen:
Umspannwerk H6S/HS (NE 2)
Umspannwerk HS/MS (NE 4)

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Mafinahmen sind basierend auf der Tabelle des
Erhebungsbogens der BNetzA zu § 14 Abs. 2 EnWG im Anhang des Netzausbauplanes aufgefiihrt.

Die Prognosen zeigen, dass es zukiinftig keinen signifikanten regionalen Wirkleistungsausgleich im
Verteilnetz geben wird. Das Wirkleistungssaldo kann daher nur tiber die Schnittstellen zum
Ubertragungsnetz ausgeglichen werden. Die Ergebnisse der Netzberechnungen zeigen, dass keine der
vorhandenen 17 Schnittstellen zum Ubertragungsnetz der 50Hertz Transmission GmbH bis 2045
engpassfrei bleiben wird.

Die Transformatoren an den Ubergabestellen zwischen Héchstspannungsnetz und
Hochspannungsnetz stehen im Eigentum des Ubertragungsnetzbetreibers. Die Notwendigkeit von
Ausbaumafinahmen an diesen Schnittstellen wird maigeblich vom Geschehen im nachgelagerten
Verteilnetz bestimmt. Fiir diese Schnittstellen wurde daher der Bedarf an H6S-/HS-Transformatoren
ermittelt. Die Kosten fiir die die H6S/HS-Transformatoren werden zwischen E.DIS und dem
Ubertragungsnetzbetreiber projektspezifisch vereinbart und sind im Netzausbauplan nicht
ausgewiesen. Die Investitionen in die HS-Anlagen der H6S/HS-Schnittstellen sind in Tabelle 8 und
Tabelle 9 enthalten.

Um die zahlreichen zusatzlichen Transformatoren in das Netz integrieren zu kénnen und die
notwendigen Netzausbaumafinahmen zu optimieren, sind der Ausbau und Neubau von zusatzlichen
Netzschnittstellen notwendig. Der Bedarf ist in Tabelle 10 dargestellt.

Tabelle 10: Ausbaubedarf H6S-/HS-Netzschnittstellen

Zeitraum Ausbau Neubau
2023 bis 2028 (t+5) 7 Stiick 8 Stiick
2029 bis 2033 (t+6 bis t+10) 8 Stiick 18 Stiick
2034 bis 2045 (t+11 bis Zielnetzjahr) 5 Stiick 26 Stiick
E.DIS Netz GmbH 1320
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Der Ausbau bestehender und die Schaffung neuer H6S/HS-Netzschnittstellen zum Ubertragungs-
netzbetreiber ermoglicht bzw. bedingt die Neustrukturierung der HS-Netzgruppen im Verteilnetz.
Dadurch wird der Leistungsfluss der angeschlossenen HS-Netzkunden, das Blindleistungsverhalten
und die Kurzschlussstrombelastung in der HS-Netzgruppe definiert. Der prognostizierte Zubau an
dezentraler Erzeugungsleistung im Netz der E.DIS erfordert schwerpunktmafig die Schaffung neuer
H6S/HS-Netzschnittstellen, um die eingespeiste regenerative Leistung vollumfanglich aufnehmen zu
kénnen. Vor allem die Zeitrdume 2029 - 2033 und 2034 - 2045 weisen einen massiven Zubaubedarf an
H6S/HS-Netzschnittstellen fiir das Netzgebiet der E.DIS aus.

E.DIS Netz GmbH 14120
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C2 - Mittelspannung

Unter Anwendung der lberfiihrten Werte des Regionalszenarios aus Kapitel B (Planungsgrundlagen)
sind die Engpdsse im Leitungs- und Anlagenbereich in den Netzebenen 5 und 6 fiir das Szenariojahr
2045 in der Abbildung 3 und im Anhang dargestellt. Die Engpassregionen werden mit Methoden der
Netzberechnung unter Vorgabe der technischen Randbedingungen aus dem Regionalszenario und
auslegungsrelevanter Betriebspunkte ermittelt. Hieraus kann der Bedarf an addaquaten MafSnahmen
zur Minderung oder Vermeidung von Engpdssen abgeleitet werden.

Die Treiber des Netzausbaubedarfes in der Mittelspannung sind im Wesentlichen die Elektrifizierung
des Warme- und Verkehrssektors. In einigen Umspannwerksnetzen sind Verstarkungs- und
Neubaumafinahmen aufgrund der Verortung von PV-Freiflachen notwendig. Aufgrund moglicher
Prognoseunsicherheiten kann in wenigen Fallen der daraus resultierende Netzausbau liberschatzt
sein.

Abbildung 3: Bestandsnetze Mittelspannung mit Engpdssen 2045

E.DIS Netz GmbH (Angaben gema §14d EnWG, Stand 4/2024)
Logondo Mitelspannur ngslotung  Ortsne

" d i
HSMS-Umspanwerk
« ronsums e.als

Verwendungszweck: Sffentich|

Die Kennzahlen der Teilnetzgebiete aus der Abbildung 3 sind fiir das Jahr 2045 in Tabelle 11 aggregiert
dargestellt.

Tabelle 11: Engpassregionen des Mittelspannungsnetzes

iiberlastete iberlastete Ausloser
Teilnetzgebiet X Ortsnetz- Ausloser Last s X
Leitungen stationen Einspeisung
Brandenburg 67 % 63 % 35% 65 %
Mecklenburg-
Vorpomm:rﬁ 74:% 59 % 24% 76 %
E.DIS Netz GmbH 15| 20
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Die Mittelspannungsmafinahmen werden weitestgehend analog zum Unterkapitel C.1 fur die
Engpassvermeidung oder -minderung erforderlichen Optimierungs-, Verstarkungs-, Erneuerungs- und

Ausbaumafinahmen je Zeitraum in den nachfolgenden Tabellen zusammenfassend dargestellt.

Unterschieden wird in Leitungsmafinahmen (Kabel und Freileitungen) und Anlagenstandorte.

Tabelle 12: Ubersicht der MittelspannungsmaBnahmen im TNG Brandenburg

Zeitraum Mafinahme geschitzte Menge geschitzte Kosten
2023 bis 2028 Leitungen 2.723 km 281 Mio. €
(t+5) Anlagenstandorte® 4.305 Stiick 389 Mio. €
2029 bis 2033 Leitungen 2.155 km 216 Mio. €
(t+6 bis t+10) Anlagenstandorte” 2.293 Stiick 201 Mio. €
2034 bis 2045 Leitungen 2.375km 240 Mio. €
(t+11 bis Zielnetzjahr) Anlagenstandorte® 2.490 Stiick 211 Mio. €

Tabelle 13: Ubersicht der Mittelspannungsmainahmen im TNG Mecklenburg-Vorpommern

Zeitraum Mafinahme geschitzte Menge geschitzte Kosten
2023 bis 2028 Leitungen 2119 km 215 Mio. €
(t+5) Anlagenstandorte® 2.833 Stiick 261 Mio. €
2029 bis 2033 Leitungen 1.292 km 131 Mio. €
(t+6 bis t+10) Anlagenstandorte” 1149 Stiick 108 Mio. €
2034 bis 2045 Leitungen 1.206 km 122 Mio. €
(t+11 bis Zielnetzjahr) Anlagenstandorte® 1.194 Stiick 106 Mio. €
* Anlagenstandorte mit relevanten Mafinahmen auf folgender Netzebene:
Ortsnetzstation MS/NS (NE 6)
E.DIS Netz GmbH 16| 20
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D - Bedarf an Systemdienstleistungen und
Flexibilitatsdienstleistungen

Aufgrund der aktuellen gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zur Nutzung
netzdienlicher Flexibilitdten durch die VNB wére die Abschatzung bzw. Ermittlung der erforderlichen
Bedarfe mit sehr gro3en Unsicherheiten verbunden. Vorwiegend marktorientierte oder netzdienliche
Flexibilitdten kdnnen je nach Netzebene kontrare Auswirkungen auf den Netzausbau haben. Eine
Abschatzung des dadurch erméglichten Potentials, wird sobald mdglich, in der Auslegung des Netzes
beriicksichtigt.

Im Rahmen der Effizienzpriifung gemaf3 § 12h EnWG kommt die Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis,
dass eine marktgestiitzte Beschaffung der nicht frequenzgebundenen Systemdienstleistungen
.Dienstleistung zur Spannungsregelung” und ,Schwarzstartfahigkeit” wirtschaftlich effizient ist. Die
VNB sollen jedoch mit Einleitung des Festlegungsverfahrens BK6-21-360 von der Verpflichtung zur
marktgestiitzten Beschaffung von Schwarzstartfahigkeit ausgenommen werden. Dariiber hinaus wird
im Rahmen des Festlegungsverfahrens BK6-23-072 die Dienstleistung zur Spannungsregelung nur
unter dem Aspekt der Blindleistung betrachtet. Im Zielnetz der E.DIS ist derzeit eine eigenstadndige
Deckung des Blindleistungsbedarfes mittel Blindleistungskompensationsspulen geplant. Hierzu sind
28 Stiick Blindleistungskompensationsspulen mit einer Gesamtleistung von 1.400 MVAr bis 2033
eingeplant.

E - Spitzenkappung nach § 11 Absatz 2 EnWG

Die Spitzenkappung ist ein planerisches Instrument, um Engpésse im Stromnetz temporér zu
Uberbriicken oder definierte Netze nicht bis zur Aufnahme der letzten Kilowattstunde auszubauen. Der
massive Zubau von EE und die Transformation des Verkehrs- und Warmesektors bedingen einen
umfangreichen Netzausbau in den nachsten Jahren.

E.DIS wendet derzeit keine Spitzenkappung an und plant keinen dauerhaften Einsatz von
Spitzenkappung im Verteilnetz. Die ermittelten Mafinahmen sehen ein engpassfreies Netz ohne
Spitzenkappung vor.

Das Zielnetz kann sich aufgrund von Prognoseunsicherheiten, Ausbaugeschwindigkeit oder politischen
bzw. marktwirtschaftlichen Entwicklungen in den kommenden Jahren noch verdndern. Die
Spitzenkappung kann in zukiinftigen Netzausbaupldnen eine Losungsoption sein.
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F - Sonstiges

Vom 1. Mai 2024 bis zum 22. Mai 2024 besteht auf der Unternehmensseite der E.DIS Netz GmbH auf
VNBdigital die Méglichkeit, eine Stellungnahme zum vorliegenden Netzausbauplan einzureichen. Wir
behalten uns das Recht vor, sachfremde oder unangemessene Stellungnahmen nicht zu
veroffentlichen.

G - Fazit

Der vorliegende Netzausbauplan zeigt auf, welche NetzausbaumaBnahmen fiir die im
Regionalszenario der Planungsregion Ost 2023 aufgezeigten Entwicklungen notwendig sind. Die
Netzausbaumafinahmen wurden unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen des
§ 14d EnWG und der Vorgaben der Bundesnetzagentur ermittelt, unabhéngig ob eine Umsetzung bis
zum notwendigen Zieldatum realisiert werden kann.

Eine Realisierung der aufgefiihrten MaSnahmen in vollem Umfang bis zum angegebenen Zieltermin
kann weder mit den verfiigbaren Marktkapazitdten von Material, Dienstleistern und Baufirmen noch
unter Beriicksichtigung aktuell notwendiger Genehmigungszeiten umgesetzt werden.

Das Regionalszenario enthdlt dariiber hinaus Prognoseunsicherheiten. Zum Beispiel weicht die
tatsachliche Entwicklung der Elektromobilitdt oder Warmepumpen nach heutigem Kenntnisstand teils
deutlich von den Annahmen im Regionalszenario ab.

E.DIS wird daher die Netzausbaumafinahmen in enger Abstimmung mit 50Hertz Transmission und den
nachgelagerten VNB monitoren und bewerten. Dariiber hinaus werden nach der Veroffentlichung
neue MaBBnahmen hinzukommen, die nicht aus dem Regionalszenario resultieren und im vorliegenden
Netzausbauplan nicht enthalten sind.

Der Netzausbauplan wird in einem zweijahrigen Turnus durch die Verteilnetzbetreiber fortge-
schrieben, sodass aktuelle Vorgaben und Entwicklungen aus der Politik, Entwicklungstrends aus der
Wirtschaft bzw. konkrete Planungen in den einzelnen Netzregionen und bei einzelnen Projekten
sukzessive in den nachsten Netzausbauplan einfliefien kénnen.
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Hochspannungsplan E.DIS Netz GmbH (Angaben gemal §14d EnWG, Stand 4/2024)

Legende Hochspannungsleitung HS-/ MS-Netzknoten

Hochspannungsleitung fremd

— Grenze Teilgebiet
Grenze Versorgungsgebiet mm @ Engpassregion
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Mafinahmen Hochspannung und HS/MS-Umspannung bis 2033
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MaBinahme

HS-Freileitung Kirchméser - Wustermark (2. Los Abschnitt Kirchméser -

kurze Projektbeschreibung

Projektkategor
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der

Betriebsmittel

Lange des zuge-
bauten, optimierten
oder ersetzen
Leitungsabschnitts

Anderung der
Ubertragungs-
kapazitit

netztechnische Begriindung filr den Netzausbau (Kurzbeschreibung)

netztechnische Begrilndung fiir den
Netzausbau (Grund)

Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,
um einen bereits bestehenden Engpass

zu beheben?

Ja, um einen erzeugungsbedingten

Erfolgt diese Netzausbaumafinahme, um

einen prognostizierten Engpass
vorzubeugen?
Ja, um einem erzeugungsbedingten

benbtigt bis

voraussichtlicher
Zeitpunkt des
Baubeginns

voraussichtlicher
Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

geschiitzte
Kosten

Projektstatus

Teilnetzgebiet

Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse HS Freileitun 42km 277MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen 2024 0172027 12/2031 27300000 € vorgesehene Mainahme  Brandenbury
Beetzsee Nord) Y Hleitung: Ubertragungskapazitat iung une e Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen / /203 3 B 8
Neuba i d ttel Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um einen e bedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Siedenbriinzow - Grimmen oau der vorhandener n mites Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 27km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um eiien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2027 12/2029 17.900.000 €~ konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
i hwedt-Vierraden (Abschni Ersatz it Erhohung d i di i i
(Rbschnitt Neubau der rsataneuoau) it Enohung der L 18km 107 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2026 012026 12/2027 1170000 €  konkrete Planung Brandenburg
Schwedt) Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Freienwalde - Angermiinde Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz( ) mit E s HS Freileitung 33km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2027 01/2028 12/2030 21500000 € konkrete Planung Brandenburg
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um ei bedi , um ei bedi
HS-Freileitung Thyrow - Luckenwalde Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit Erhohung der o hei g 26km 206 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2030 12/2032 17900000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Wustermark - Nauen Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o icitung 10km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2032 01/2031 12/2033 6500000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
N f neuer Trasse far die Anbind h Frefleit i di i i
HS-Freileitung Abzweig Wulkow leubau auf neuer Trasse fir die Anbindung der vorhandenen Freileitungstrasse anden .\, HS-Freileitung 6km 246 MVA  HS-Freileitungsneubau fiir die Anbindung des UW Wulkow Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2025 10/2024 12/2025 3500.000 € konkrete Planung Brandenburg
neven UW-Standort Wulkow Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der UW-Neubau fir die Entlastung des MSNetzes Greifswald inkl. Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
UW Friedland des HS/MS: Ersatz ) mit Ethhung HS/MS-Umspannwerk 50 MVA r e Entlastung s Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2024 01/2026 12/2028 9.000.000 €  konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
ber Ubertragungsfahigkeit im Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen verbratichsbedingten a, beides (verbrauchsbedingt und )
UW Teupitz Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Grof Koris Zubau Erzeuguing und Verbrauch ) 8 ) (verbr gt 2024 09/2024 0172026 9.000000€ im Bau Brandenburg
Engpass zu beheben erzeugungsbedingt)
Ersatz(neubau) mit Erhohung d UW-Neubau fur die Entlastung des MSNetzes Greifswald inkl. Erhohung der , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter )
UW Greifswald des HS/M: Ersatz(neubau) mit Erhghung der HS/MS-Umspannwerk GoMyA o\ eubautlrdie Entlastung des s Greffswaldin ung der Zubau Erzeugung und Verbrauch Ja,um eien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2024 09/2022 12/2025 14.000.000 € im Bau Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Ubertragungsfahigkeit im Umspannwerk Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o
UW Nahmitz (ehem. Bezeichnung Lehnin West) des Neubau HS/MS-Umspannwerk 17 MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Lehnin Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::;Ta‘;) sbedingt und 2024 01/2023 12/2024 8.000.000 € im Bau Brandenburg
erzeugungsbedin
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der UW-Neubau fir die Entlastung des MSNetzes Neustrelitz inkl. Erhohung der
UW Neustrelitz des Hs/Ms Ersatz(neubau) mit Erhofung HS/MS-Umspannwerk 32 MVA [ ole nasiung € Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2023 01/2020 12/2023 6300.000 € 2
ber Ubertragungsfahigkeit im
UW-Neubau Wulkow erméglicht die des MSNetze fesen Dorf a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
UW Wulkow Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA glicnt dle | flerung Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) igungsbedingt: 2026 10/2024 01/2026 9.000.000 €  konkrete Planung Brandenburg
2ur Erhohung der on EE-Leistung in der MS-Netzeb Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Falkenhagen Damm - Falkenhagen Nord Neubau eines Erdkabels auf never Trasse Neubau HS-Erdkabel 1km 320 MVA  Modularer Ausbau des HSKabelnetzes Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 2023 0172022 12/2023 1900000 € ~ abgeschlossen Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HSKabel Falkenhagen Damm - Kuhsdorf Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 17km 400MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2023 01/2025 12/2026 24200000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
UW Beetzsee Nord Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HoS/ 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2025 04/2028 12/2031 14000000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der ja, um einem verbrauchsbedingten
HS-Freileitung Freienbrink - Erkner (Abzweig Erkner) Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung 4km 73MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein lEngpass armbeugen 8" 2025 0172028 12/2029 2600000 € konkrete Planung Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Perleberg - Falkenhagen - Wittstock Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neuba) mit s HS-Freileitung 50 km 352MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2024 01/2027 12/2031 32500000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Neuenhagen - Finow Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung “km 352MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 2028 01/2028 12/2030 26700000 €  konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
i hsbedingt und
UW Nauen des Neubau HS/MS-Umspannwerk 57MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Nauen inkl. 20-kV-Spannungsumstellung  Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2023 10/2022 01/2024 8700000 € im Bau Brandenburg
erzeugungsbedin
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Bentwisch - Schutow Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz( ) mit ErhGhung HS-Freileitung 24km 126 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2028 01/2028 12/2030 16200000 € konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Hs- inkl. Errichtung eines neuen HS/MS-  Ersatz(neubau) mit Erhhung der UW-Neubau fi die Entlastung des MSNetzes Riekdahl inkl. Erhdhung der
UW Bentwisch aer s / ¢ ) mit s HS-Schaltanlage BMVA : g s Zubau EE-Anlagen Nein Nein 2023 01/2019 12/2023 12.400.000 € 2
Umspannwerkes Ubertragungskapazitat ber der Hs-
Ersatz(neubau) mit Erhohung d ) , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter )
UW Pasewalk der H Ersatz(neubau) mit Erhohung der e ¢ | tantage zum UNB Neuerrichtung der HS-Schaltanlage zur Erhdhung der Aufnahmefahigkeit mit EE-Leistung  Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeuguungsbedingten 2024 01/2019 12/2026 12000000 € im Bau Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
UW Seelow Wind Errichtung eines neuen HS-Schaltpunktes Neubau HS-Schaltanlage Neubau eines HS-Schaltpunktes zur Einsammlung von EE-Leistung im Kabelnetz Oderland ~ Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2025 01/2026 12/2027 7.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Firstenberg ink!. Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten )
UW Filrstenberg des HS/MS: Ersatz( ) mit ErhGhung HS/MS-Umspannwerk Y Enf 8 8 s Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ) ‘gungsbedingt: 2022 04/2018 12/2024 8100000 € im Bau Brandenburg
ber ber der Hs am Standort Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der Ersatzneubau der HS-Schaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und a, um einem erzeugungsbedingten
UW Liebenwalde des HS/M: (neubau) mit s HS/MS-Umspannwerk errs s gung Zubau EE-Anlagen Nein ) ‘gungsbedingts 2024 10/2025 12/2027 6500000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d UW-Neubau fur die Entlastung des MSNetzes Rheinsberg inkl. 20-kV-
UW Rheinsberg des HS/M Ersatz(neubau) mit Erhohung der e, e mcpannwerk 26 MVA eubau Tr cle Entlastung des s Kheinsberg I Zubau Verbraucher Nein Nein 2024 09/2022 1212024 6500000 € im Bau Brandenburg
Ubertragungskapazitat Spannungsumstellung
UW Britz West des Neubau HS/MS-Umspannwerk 17 MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Britz Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2023 04/2024 12/2025 8.000.000 € im Bau Brandenburg
ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Hohen Neuendorf des Hs/Ms Neubau HS/MS-Umspannwerk . 62MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Hohen Nevendorf Zubau Verbraucher Nein lEngpass ormbeugen 8" 2025 04/2025 12/2026 9500.000 € konkrete Planung Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der Ersatzneubau der HS-Schaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und
UW Wildau des HS/M: (neubau) mit s HS/MS-Umspannwerk e s gung Zubau Verbraucher Nein Nein 2024 04/2026 12/2029 6500000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei Ersatzneubau der HSSchaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und a, um einem erzeugungsbedingter
UW Biestow des HS/M: Ersatz(neubau) mit Erhohung der e e mcpannwerk reatzneubau der HSSchaltanlage auf el " ragungs-un Zubau EE-Anlagen Nein Ja um einem erzeugLngsbedingten 2023 01/2019 12/2023 2100000 €  abgeschlossen Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d Ersat der HS-Schaltanlage auf eine hoh n - i i
oW sehaton . rsatesban mit BTG der reatzneubau der HS Schaltanlage aufeine hohere Uberiragungs und 2o EE Arlagen i Ja, um einem erzeugungsbedingten o . o 2500000 €
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der Ersatzneubau der HS Schaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und
UW Tempelfelde des HS/MS: Ersatz( ) mit ErhGhung HS/MS-Umspannwerk er 13 & 8Ung; Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2025 01/2026 12/2028 6500000 € konkrete Planung Brandenburg
ber Kurzschlussfestigkeit
Neubau i und mittels Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Metzdorf - Seelow Hau der " ' ¢ ) mit s HS-Freileitung 26km 3MMVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2031 01/2030 12/2033 16900000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
H Ubertragungskapa Engpass zu beheben Engpass vorzubeu
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Luckenwalde - Petkus Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ 0 jiiing 28km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2031 18200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersat it Erhohung d i hsbed
HS-Freileitung Abzweig Ketzin Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng 6km 100 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Nein Ja um einem verbrauchsbedingten 2025 01/2025 12/2026 4.000.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Abzweig Premnitz / Rathenow Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz( ) mit ErhGhung HS Freileitung 26km 190 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2028 01/2026 12/2028 16900000 €  konkrete Planung Brandenburg
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Siedenbrinzow - Malchin Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neubau) mit o HS Freileitung s2km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) igungsbedingt: 2029 01/2028 12/2030 27500000 €  konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS Freileitung Perleberg - Kyritz mittels H Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ 0 jiiing Mafinahme im NAP 202 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat
Ersatz it Erhohung d i i
HS-Freileitung Pasewalk - Locknitz Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 15km 302MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2030 10.000.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der
HS Freileitung Anklam - Bansin Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung 37km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2028 01/2026 12/2028 24000000 € konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Abzweig Tessin Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neubau) mit 8 HS Freileitung Bkm 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2030 0172029 12/2031 8500000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
HS Freileitung Firstenberg - Klosterwalde - Prenzlau (Abschnitt F - Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
reileitung Fiirstenberg - Klosterwalde - Prenzlau (Abschni Neubau der Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 32km Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2029 12/2031 20800000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Klosterwalde) Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d inen verbrauchsbed i hsbed
HS-Freileitung Grofbeeren - Thyrow 3/4 Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng 15km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Ja um einen verbrauchsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2027 01/2030 12/2032 10.000000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen verbrauchsbedingten ja, um einem verbrauchsbedingten
HS Freileitung Firstenwalde - Ridersdorf Neubau der vorhandenen Frelleitungstrasse Ersatz(neubau) mit € HS Freileitung 32km 204 VA Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Erzeugung und Verbrauch ) 8 ) 8" 2029 0172028 12/2030 20800.000 € konkrete Planung Brandenburg
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Freienwalde - Metzdorf Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neubau) mit o HS Freileitung Mkm S6MVA Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) igungsbedingt: 2028 01/2029 12/2030 7200000 € vorgesehene MaSinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
HS Freilei Sud- Ersatz(neubau) mit Erhohung d
° . ned Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig
strukturiert!) Ubertragungskapazitat
Ersatz it Erhohung d inen verbrauchsbed i hsbed
HS Freileitung Grofbeeren - Thyrow 5/6 Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng 15km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2027 01/2030 12/2032 10.500.000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der
HS Freileitung Abzweig Heidekrug Neubau der vorhandenen Frelleitungstrasse Ersatz(neubau) mit € HS Freileitung 3km 73MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein Nein 2030 01/2030 12/2030 2000000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau i und mittels Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Grimmen - Lidershagen ubau der " ! (neubau) mit s HS-Freileitung 21km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2031 01/2030 12/2032 13700.000 €
H Ubertragungskapa Engpass zu beheben Engpass vorzubeu
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei
HS Freileitung Abzweig Finfeichen Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Era (neul u: TIEONNE AT s reiitung 6km S6MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2029 01/2029 12/2029 3900.000 €
ragungskapai
Ersat it Erhohung d i bedi i i
HS-Freileitung Pasewalk - Prenzlau 1/2 Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit Erhhung der HS-Freileitung 25km 268 MVA mittels Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2028 01/2030 12/2032 16.900.000 €  konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der ja, um einem verbrauchsbedingten
HS Freileitung Bergen - Sellin Neubau der vorhandenen Frelleitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung 8km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Nein lEngpass ormbeugen 8" 2030 0172029 12/2030 5200000 €
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Bergen - Wiek Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neubau) mit 8 Hs Freileitung 30km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2029 01/2030 1272032 19.500000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei Kein Zubau (reiner Ersatz, N1 ) )
HS-Freileitung Abzweig Ueckermiinde Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o oicitung 3km S6MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse ein Zubau (reiner Ersat, Nein Nein 2027 01/2029 1212029 2,000,000 €
Ubertragungskapazitat Sicherheit, Sonstiges)
Ersatz it Erhohung d
HS-Freileitung Bentwisch - Riekdahl Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit EMGhung der e b iy g 2km 56MVA Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Nein Nein 2027 01/2029 12/2029 2000000 €
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Ersatz(neubau) mit Erhhung der

Ersatzneubau der HS-Schaltanlage auf eine hthere Ubertragungs- und

UW Karlshagen des HS/M: HS/MS-Umspannwerk Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein Nein 2025 04/202 12/2025 5500000 € im Bau Mecklenburg Vorpommern
e Ubertragungskapazitat / P Kurzschlussfestigkeit 1 Erzeugung u ! /2023 2/ gV
Ersatz(neubau) mit Erhohung d Ersatzneubau der HSSchaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und
UW Schanberg de: HS/M Ersatz(neubau) mit Erhohung der e e | mcpannwerk reatzneubau der H Schaltaniage aut eine hoher ragungs-un Zubau EE-Anlagen Nein Nein 2026 01/2026 1212028 5000.000€ konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit
UW Wriezen Nord (ehemals Wriezen Siid) des Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Wriezen Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l: ,um einem Teugungwe“mgw" 2025 04/2025 12/2026 9.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
ngpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
UW Ducherow Neubau einer HSSchaltanlage Neubau HS Schaltanlage Neubau einer HS- r des HS Verteilnet Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2027 0172028 12/2029 6500000 €
Engpass vorzubeugen
Neubau einer HS- 2ur Ei einer HGS/HS- in das a, um einem erzeugungsbedingten
UW Friedland Nord Neubau einer neuen HSSchaltanlage zum UNB Neubau HS Schaltanlage zum UNB : “ / Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2027 0172029 12/2031 8000000 € konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Verteilnetz Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d Ersatzneubau der HSSchaltanlage auf eine hohere Ubertragungs- und a, um einem erzeugungsbedingter
UW Wustermark der H Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ ¢\ ianlage zum ONB reatzneubau der H Schaltaniage aut eine hoher ragungs-un Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 04/2026 1212030 15000000 €  konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Kurzschlussfestigkeit Engpass vorzubeugen
Ersat it Erhohung d Ersatz der HS-Schaltanlage auf eine hoh t . i i
UW Kyritz der rsatz(neubau) mil Erhohung der HS/MS-Umspannwerk rsatzneubau er ?SC_ altaniage auf eine hohere Ub? ragungs und Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2025 04/2026 12/2028 6500.000 € konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat mit zweier L Engpass vorzubeugen
von ca. 20 HS v 0 Jar durch im gesamten
Anschluss von Kundenanlagen an das HS-Netz der E.DIS Netz GmbH Netsgebit prol 8 Neubau HS Netzanschluss im S Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2033 01/2024 12/2033 120.000000 € Bitte
Neub i d ttel Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um ei bed , um ei bedi
HS Freileitung Gransee - Neuhof feubau der " un mittels rsatz(neubau) mit Ethhung der e iiing 6km 211MVA mittels Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2029 3900000 € vorgesehene MaSinahme  Brandenburg
H Ubertragungskapa Engpass zu beheben Engpass vorzubeu
Neuba ilei nd ittel Ersatz(neubau) mit Erhohung d Neub ilei d mittels , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Freileitung Pasewalk - Gramelow oau der vorhandener u mites Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 49km eroMya | oAU cervorhandener un ! Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2029 1212029 12/2033 42:300.000 €
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Hochtemperaturleiterseil Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d i di i i
ileitung siid - Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung skm 668 MVA Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2029 5.200.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um ei bedi
HS-Freileitung Siedenbriinzow - Greifswald mittels H Ersatz(neuba) mit ErhGhung der ¢ o iiciting 27km 212 MVA mittels Zubau EE-Anlagen Nein Ja,um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2030 12/2031 8300000 €
ber Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Pasewalk - Prenzlau 3/4 mittels H (neubau) mit s HS-Freileitung 25km 211 MVA mittels Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2029 01/2030 12/2032 8.000.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HSFreileitung SWB - Brandenburg Nord - Beetzsee Nord mittels Ersata(neubau) mit Ehhung der ¢ it ng Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mainahme  Brandenburg
Uhertragungskapazllal
Ersatz it Erhohung d i bed i i
HS-Freileitung Schaltpunkt Rietz - SWB. Neubau der ileitung auf Trasse mit rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 57km 246 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2030 12/2033 37100000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Neubau i und mittels Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Neuenhagen - Bernau dervorhandener Ersatz(neubau) mit Erhofung HS Freileitung 18 km 204 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2030 01/2030 12/2033 11700000 €  konkrete Planung Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil ber Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Eisenhiittenstadt Pohlitz - Frankfurt Autobahn Neubau der HSFreileitung auf vorhandener Trasse mit Biindelleiter (neubau) mit & ® HS Freileitung 23km 246 MVA  Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2030 0172029 1272032 15000000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um ei bed , um ei bedi
HS-Freileitung Frankfurt Autobahn - Firstenwalde mittel Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 37km 211 MVA mittels Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeuguungsbedingten 2032 012031 12/2033 10.400.000 €  vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d i bedi i i
HS-Freileitung Waren - Giistrow mittels H rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 48km 422MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2031 12/2033 31200.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Eisenhilttenstadt Pohlitz - Guben Neubau der HSFreileitung auf vorhandener Trasse mit Biindelleiter Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung 7km 203MVA  Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein lEngpass vormbeugge e 8 203 0172023 12/2031 11000000 €  vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
Neubau i und mittels Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Eisenhittenstadt Pohlitz - Beeskow ubau der " ' (neubau) mit s HS-Freileitung km 82MVA  Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2032 01/2030 12/2032 12800.000 €  konkrete Planung Brandenburg
H Ubertragungskapa Engpass zu beheben Engpass vorzubeu
Neuba i nd ittel Ersatz(neubau) mit Erhohung dei , um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
Hs-Freileitung Neuenhagen - Storkow - Beeskow oau der vorhandener u mites Ersatz(neubau) mit ErthShung der ¢ 0 jiiing 57km 246 MVA mittels Zubau Erzeugung und Verbrauch Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2030 01/2030 12/2033 18500000 €  vorgesehene Manahme  Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d
ilei i - KKW - Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse U':sn("e”bz": m ,l'__l" ung der HS-Freileitung 25km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2029 01/2031 12/2033 16300000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
ertragungskapaziti
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen verbrauchsbedingten ja, um einem verbrauchsbedingten
HS Freileitung Pasewalk - Mast 22a Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung 6km 7IMVA  Frelleitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zwelerbiindelleiter Zubau Verbraucher ) 8 ) 8" 2028 01/2028 0172029 3900.000 €
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der
HS Freileitung Finow - Eberswalde Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Uhmr(ag:"gszap'azim ® HS Freileitung 6km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Nein Nein 2028 01/2030 12/2030 3900000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
o ) ) Ersatz(neubau) mit Erhohung der . o o A Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Nauen - Kyritz Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse " b HS Freileitung 56km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen 2030 01/2034 1272037 36400000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d i i
HS-Freileitung Greifswald - Karlshagen mittels H rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 26km 199 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2029 12/2031 8500.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Altentreptow Siid - Neubrandenburg mittels H Ersatz( ) mit ErhGhung HS Freileitung 15km 725MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2028 01/2029 12/2031 10.000.000 €
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der UW-Neubau fi die Entlastung des MS-Netzes Ruhleben inkl. Erhohung der a, um einem erzeugungsbedingten )
UW Ruhleben des HS/M: (neubau) mit s HS/MS-Umspannwerk 40 MVA e Entlastung s Zubau EE-Anlagen Nein ) ‘gungsbedingts 2024 10/2022 12/2024 8200000 € im Bau Mecklenburg-Vorpommern
Ubertragungskapazitat Ubertragungsfahigkeit im Umspannwerk Engpass vorzubeugen
Neubau auf vorhandener und neuer Trasse fur die Anbindung der vorhandener Erricht fervi HSFreil ischen dem UW , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Einbindung UW Beetzsee Nord uoau aut vornandener unc newer frasse fr die Anbindung dervornandenen Neubau HsFreileitung 12km 90 MVA T ung ZWeler zwischen dem Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2031 01/2029 12/2031 15800000 €  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Freileitungen an den neuen UW-Standort Beetzsee Nord und dem Freileitungsnetz Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Sperenberg des Neubau HS/MS-Umspannwerk 17 MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Sperenberg Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l: ,um enem Teugungwe“mgw" 2025 04/2025 12/2026 9.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
ngpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der - ) )
UW Klosterfelde des HS/Ms a o HS/MS-Umspannwerk 17MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Klosterfelde Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2025 04/2026 12/2027 9.000000€ ~konkrete Planung Brandenburg
) ) o ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
UW Beeskow Ost Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Beeskow Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein eegmesbedg) 2023 01/2021 127203 5000000 € abgeschlossen Brandenburg
HS Freilei Metzdorf - Frei i Neubau auf neuer Trasse fir die Anbindung der vorhandenen Freileitungstrasse an der , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
etz e ubauaut neuer frs " cie Anbindung der vorhandenen Frelleltungstrasse an ¢en  \oubau HS-Freileitung 2km 246 MVA  Neubau auf neuer Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um eiien erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 202 01/2025 12/2025 1300000 € konkrete Planung Brandenburg
Schaltpunkt Metzdorf Schaltpunkt Metzdorf Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
HS-Kabel Heinersdorf - Metzdorf Nord (2. Kabelsystem) Neubau eines Erdkabels auf vorhandener Trasse Neubau HS-Erdkabel 36km 320MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2024 01/2022 12/2025 29200000 € im Bau Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Schaltpunkt Trebnitz - Seelow Wind Neubau eines Erdkabels auf never Trasse Neubau Hs-Erdkabel 6km 640 MVA  Modularer Ausbau des HSKabelnetzes Zubau EE-Anlagen ) Bungsbedingt ) ungsbedings 2028 01/2026 12/2028 16800000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Lubmin Trafo 413 (2. Kabelsystem) Neubau eines Erdkabels auf vorhandener Trasse Neubau HS-Erdkabel 2km 400MVA  HSKabelanbindung an UNB Zubau EE-Anlagen Nein L"gpass Vormheu:e e 8t 203 01/2030 12/2031 2800000 € konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei , um einen erzeugungsbedingte ja, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Luckenwalde - Rietz mittels H Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 32km 246 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeuguungsbedingten 2033 01/2030 12/2033 20800000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz it Erhohung d
HS-Freileitung Siedenbriinzow - Anklam mittels H rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig
Ubertragungskapazi
Neubau einer HS-Sammelschienen-Anlage fr die Anbindung der geplanten Kabelstrecke a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten )
Schaltpunkt Trebnitz ? " 8 'g der gep Neubau HS-Schaltanlage - Neubau einer HS- ur ferung des Oderland Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2024 10/2022 12/2024 7200000 € im Bau Brandenburg
Trebnitz - Seelow Wind Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS Freileitung Fiirstenberg - Klosterwalde - Prenzlau mittels H rsatz(neubau) mit Ethhung der e iiing MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Magnahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei a, um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
HS Freileitung Thyrow-Wildau Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 37km 246 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2027 01/2027 12/2029 24.700.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
HS-Kabel Vierraden - Passow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
UW Vierraden der Hs: Ersata(neubau) mit Erhohung HS Schaltanlage Neuerrichtung der HSSchaltanlage zur Erhshung der Aufnahmefahigkeit mit EE-Leistung  Zubau EE-Anlagen Nein L s vormbeugge e 8 2028 0172027 12/2031 14000000 € vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
- - Ersatz(neubau) mit Erhdhung der — — Kein Zubau (reiner Ersatz, N1 ) )
HS Freileitung Neuenhagen - Bernau (Umverleguny Neubau der vorhandenen Freileitung auf neuer Trasse (Umverlegung ca. 17 km : HS Freileitun 2km Freileitungstrasse geschwenkt e Nein Nein 2022 01/2021 12/2022 1100000 €  abgeschlossen Brandenbur
lleltung - ( gung) itung auf neu ¢ gung ) Ubertragungskapazitat fung e & Sicherheit, Sonstiges) ! & 2/ e 8
Neuba i nd ttel Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
HS-Freileitung Thyrow - Grofs Koris oau der vorhandener b mites Ersatz(neubau) mit Erthhung der ¢ 0 yiiing 36km 268MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2031 01/2030 12/2032 23.900.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersat it Erhohung d
HS-Freileitung Wustermark - Geltow mittels H rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der
HS Freileitung GroBbeeren - Wildau mittels H Ersata(neubau) mit Erhohung HS Freileitung Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mainahme  Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Schénberg - Wismar mittels H (neubau) mit & © HS Freileitung 38km 668 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2033 0172033 12/2035 24.700.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS Freileitung Grimmen - Plennin mittels Ersatz(neubau) mit Erthhung der ¢ 0 iiiing Mafinahme im NAP 202 nicht notwendig
Ubertragungskapazitat
Ersatz it Erhohung d i i
HS-Freileitung Liidershagen - Kenz Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse rsatz(neubau) mit EMGhung der e b oieng 36km 107MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein Ja um einem erzeugLngsbedingten 2030 01/2029 12/2031 23.400.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Neubau i und mittels Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Liidershagen - Bergen dervorhandener Ersatz(neubau) mit Erhofung HS Freileitung 34km 313MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbindelleiter Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2030 0172028 12/2030 22500000 € konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Hochtemperaturleiterseil ber Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Waren - Rébel Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse 0 ) mi N o HS-Freileitung 22km 73 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Nein ) lgung: et 2027 01/2029 12/2031 14.300.000 €
Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Neuba i nd ittel Ersatz(neubau) mit Erhohung dei , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Freileitung Neustrelitz - Altentreptow Siid oau der vorhandener u mites Ersatz(neubau) mit ErhShung der ¢ 0 iiiing 33km 303MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit einem Zweierbiindelleiter Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeuguungsbedingten 2033 012031 12/2033 21500000 €
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
UW Griintal/Finow Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer Ho i 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2028 12/2030 12.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
UW Hennigsdorf West Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS Schaltanlage zum UNB einer HoS/HS- zum UNB Zubau EE-Anlagen ) Bungsbedingt ) ungsbedings 2028 0172028 12/2030 12000000 € vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
o ) ) Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Berlin/Sidost Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS Schaltanlage zum UNB E einer HoS/H 2um ONB Zubau Verbraucher 2028 0172027 12/2028 10.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
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UW Genshagen Neubau einer neuen HS-Schaltanlage fiir den Anschiuss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage einer H: im fegebiet | Zubau Verbraucher 2026 1072025 12/2028 14.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Brieselang Neubau einer neven HS-Schaltanlage fir den Anschluss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
- v
UW Mi (ehemals Mi Ost) Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Riekdahl Zubau Verbraucher Nein ': ,um einem ":’b"’uc sbedingten 2027 01/2026 12/2028 12500000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
UW Zossen/Dabendorf Neubau einer neven HS-Schaltanlage fir den Anschluss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mainahme  Brandenburg
einer HoS/H zum UNB und UW-Neubau fir die a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
UW Miiggenhall (ehemals Grimmen West) Neubau einer neuen HSSchaltanlage zum UNB Neubau HS Schaltanlage zum UNB 80 MVA ) " Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 2026 0172026 1272027 1050000 € konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Entlastung des MS Netzes Grimmen Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
UW Goldenitz Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Riekdahl Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2023 04/2026 12/2028 9500000 €  konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- - - -
UW Lécknitz West Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Locknitz Zubau EE-Anlagen Ja um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2026 01/2026 12/2028 9.000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Passow Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MSNetzes Schwedt Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2028 01/2029 12/2030 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
UW Storkow Nord des HS/M: Neubau HS/MS-Umspannwerk 17MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Storkow Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein Nein 2025 102023 12/2025 7200000 € im Bau Brandenburg
UW Ossendorf Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Eisenhilttenstadt/Stadt Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein Nein 2028 012029 12/2030 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
JW-N iir die Entlasty MS-Netzes Wustt k inkl. 20-kV-
UW Brieselang Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk somya  UVW-Neubaufir die Entlas d”"g des MSNetzes Wustermark in Zubau Verbraucher Nein Nein 2026 01/2026 12/2028 12500.000 € konkrete Planung Brandenburg
un eines
ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Fehrbellin Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung der MS-Netze Friesack und Beetz Zubau Verbraucher Nein lEngpass armbeugen 8" 2028 0172027 12/2028 9.000000 € ~konkrete Planung Brandenburg
einer Hs- fr die Ei des Hs- a, um einen verbrachsbedingten ja, um einem verbrauchsbedingten
Schaltpunkt Zootzen Neubau einer neuen HS-Schaltanlage fiir den Anschiuss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage ! Zubau Verbraucher ) 8 ) &t 2028 04/2028 12/2029 6500000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Fehrbellin Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Neubau einer HS-Sammelschienen-Anlage fir die Anbindung der geplanten Kabelstrecke einer H. fr die Ei desH , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
Schaltpunkt Krahne eubau einer H5-Sammelschienen-Anlage Tr die Anbindung der geplanten fabelstre Neubau HS-Schaltanlage i iner urd s Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2030 01/2028 12/2030 6500000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
Ziesar - SP Krahne Fehrbellin Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Ziesar Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Liibnitz Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': ,um enem E;“”g""g*ed'"g'e" 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € konkrete Planung Brandenburg
ngpass vorzubeugen
UW Kemnitz-Werder Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fir die Entlastung des MS-Netzes Lehnin Zubau Verbraucher Nein Nein 2028 0172027 12/2028 9.000000€ ~konkrete Planung Brandenburg
eplanter UW-Standort Lubnitz Stid kann nicht ausgebaut werden, als Alternative wird der
UW Liibnitz Sid Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk gep ntz & weggefallene Masinahme  Brandenburg
bestehende UW-Standort Liibnitz ausgebaut
HS-Sammelschienenanlage UW Niebendorf Neubau einer neuen HS-Schaltanlage fir den Anschluss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
- ed
UW Stahnsdorf Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Teltow inkl. Spannungsumstellung Zubau Verbraucher Nein ': v um einem ": rbrauchisbedingten 2028 01/2027 12/2028 9.000.000€  konkrete Planung Brandenburg
ngpass vorzubeugen
Neubau einer HS-Sammelschienen-Anlage fr die Anbindung der geplanten Kabelstrecke einer Hs- fur die irierung des a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Rubenow ) 8 'g der gep Neubau HS-Schaltanlage ! " Zubau EE-Anlagen Nein ) ‘gungsbedingt: 2030 04/2028 12/2030 6,500,000 €
Ziesar - SP Krahne Greifswald-Lubmin-Karlshagen Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
UW Grabowhbfe Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HSSchaltanlage zum UNB einer HoS/HS: 2um ONB Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 2028 042027 12/2030 12.000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
. ) ) , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
UW Briesen/Mark (ehemals Briesen/Dorf) Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HiS/H 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um eiien erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2028 04/2027 12/2030 12000000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
UW Koselitz Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer Ho i 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2030 04/2028 12/2030 12000000 €  vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
ja, um einem verbrauchsbedingten
HS-Kabel Ziesar - SP Krahne Neubau eines Erdkabels auf never Trasse Neubau Hs-Erdkabel 2km 200 MVA  HSKabelanbindung UW Ziesar Zubau Verbraucher Nein lEngpass ormbeugen & 2029 0172029 12/2030 61600000 €  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Koselitz - SP Rietz Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 21km 1600 MVA  HSKabelanbindung NVP Koselitz mit vier Systemen Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 20 01/2030 12/2031 120000000 €  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
HS-Kabel Fehrbellin - SP Zootzen Neubau eines Erdkabels auf neer Trasse Neubau HS-Erdkabel 12km 200MVA  HSKabelanbindung UW Fehrbellin Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2028 01/2027 12/2028 23500000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- Pr——— - ed
HS-Kabel Gohlsdorf - Kemnitz-Werder (ehemals Lehnin-Kemnitz-Werder) Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 9km 200 MVA  HSKabelanbindung UW Kemnitz-Werder Zubau Verbraucher Ja um enen verbrauchsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2030 01/2029 12/2030 25200000 €~ konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Vogelsdorf Neubau einer neuen HS-Schaltanlage fiir den Anschiuss von Kundenanlagen Neubau HS Schaltanlage . Kreuztraversenmast Zubau Verbraucher Nein Nein 2026 01/2025 12/2026 600,000 € Konkrete Planung Brandenburg
UW Markgrafpieske Neubau einer HS Schaltanlage Neubau HS Schaltanlage Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Masinahme  Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS-Freileitung Anklam - SP Ducherow mittels Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ 0 jeiiing MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig
Uhenragungskapazllal
N i ittel Ersatz it Erhohung d i i
HS-Freileitung Abzweig Friedland leubau der neenet und mittels rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 18km 725MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2030 12/2033 11700.000 €
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Gramelow - Neubrandenburg Neubau der vorhandenen Freileitung mit Zweierbiindel-Leiterseil Ersatz( ) mit ErhGhung HS-Freileitung 34km 240 MVA  Neubau der Freileitung mit Leiterseil Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2033 12/2032 12/2034 22100.000 €
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
HS Freileitung Giistrow - Wismar (Abschnitt im Eigentum der E.DIS Net Ersatz(neubau) mit Erhohung d
reileitung Gistrow - Wismar (Abschnitt im Eigentum der et mittel rsatz(neubau) mit EMGhung der o b oieitung MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig
GmbH Ubertragungskapazitiit
Neuba i nd ittel Ersatz(neubau) mit Erhohung dei a, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Freileitung Neuhof-Firstenberg oau der vorhandener u mites Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ 0 iiiing 28km 246 MVA mittels Zubau EE-Anlagen Nein Ja um einem erzeugLngsbedingten 2032 01/2032 12/2033 9100000 €  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass vorzubeugen
Ersat it Erhohung d
HS-Freileitung Plennin - Bentwisch mittels rsatz(neubau) mit EMGhung der e b iy ng Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig
Ubertragungskapazitat
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS Freileitung Schutow - Wismar mittels H Ersata(neubau) mit ErShung der o b oieivung Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS Freileitung Siedenbriinzow - Dolitz Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse (neubau) mit s HS-Freileitung 35km 319MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2028 01/2027 12/2030 22800000 €
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS Freileitung Finow - Angermiinde Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neubau) mit Erhohung der ¢ o iitung 35km 56MVA Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugungsbedingten 2032 01/2031 12/2033 22800000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
N i ttel Ersatz it Erhohung d i bedi i i
HS-Freileitung Neuenhagen - Metzdorf feubau der neene! und mittels rsatz(neubau) mit Erhohung der HS-Freileitung 37km 668 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse mit HTLS- Zweierbiindel Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2031 12/2034 24100000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS-Freileitung Fiirstenwalde - Riidersdorf - Neuenhagen mittels Ersatz(neuba) mit ErhGhung der ¢ b iiciting MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Manahme  Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS Freileitung Abzweig Premnitz / Rathenow mittels H rsatz(neubau) mit Ethhung der e iiing MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Magnahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitéit
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS-Freileitung Luckenwalde - Petkus mittels Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ 0 jiiing MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Magnahme  Brandenburg
Uhertrag\mgskapazllal
N i ittel Ersatz it Erhohung d
I - -0 ~Beetz - Neuruppin | cuP2u der vorhandener und mittels rsatz(neubau) mit EMGhung der e b i ng Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Hochtemperaturleiterseil Ubertragungskapazitat
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
HS-Freileitung Nauen - Kyritz mittels H Ersatz(neuba) mit ErhGhung der ¢ o iiciting MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Manahme  Brandenburg
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Freileitung Neuruppin - Kyritz mittels H X ) mit g HS Freileitung 26km 211MVA mittels Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) igungsbedingt: 2032 01/2032 12/2033 8500000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung dei
HS Freileitung Perleberg - Falkenhagen - Wittstock mittels H Ersatz(neubau) mit Erthhung der ¢ 0 jiiing Mafinahme im NAP 202 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat
Ersatz it Erhohung d
HS-Freileitung Thyrow - Luckenwalde mittels rsatz(neubau) mit EMGhung der e b iy ng Mafinahme in der Ifd. Nr. 14 enthalten weggefallene Mafinahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat
Ersatz(neubau) mit Erhdhung der
HS Freileitung Wustermark - Nauen mittels H Ersatz(neubau) mit Erhohung HS Freileitung Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mainahme  Brandenburg
ja, um einem verbrauchsbedingten
HS Freileitung Doppeleinschleifung Potsdam Siid Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Neubau HS Freileitung 4km 246 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau Verbraucher Nein 'E"gpass ermbeugen &t 2028 01/2030 1272032 2600000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, um einen verbrauchsbedingter a, um einem verbrauchsbedingte
HS Freil Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 7km 820 MVA  HSKabelanbindung NVP Berlin/Siidost mit sechs Systemen Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2029 01/2027 12/2029 9.800.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
i Abzweiges Wulk e HS-Schaltanlage Frankfurt/Autobah i bedi i i
HS-Kabel Frankfurt Autobahn-Abzweig Wulkow Neubau eines Erdkabels auf never Trasse Neubau Hs-Erdkabel 1km 2u6mya  Separierung des Abzweiges Wulkow an die HS Schaltanlage Frankfurt/Autobahn zur Zubau EE-Anlagen Ja, um inen erzeugungshedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2029 0172027 12/2029 2850000 € vorgesehene Matinahme  Brandenburg
Entlastung der leitung Frankfurt Autobah Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
UW Frankfurt Autobahn der Hs: Neubau HS Schaltanlage . g der Hs- Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2032 0172032 12/2033 4500000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Engpass vorzubeugen
ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Potsdam Siid der Hs: Neubau HS Schaltanlage E Einbindung einer zusatzlichen HS-Freileitung in die bestehende Schaltanlage Zubau Verbraucher Nein 'E"gpass ormbeugen &t 2028 01/2030 12/2031 800000 € vorgesehene Masinahme  Brandenburg
HS-Kabel Separierung Abzweig UW Teltow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS Erdkabel Mafinahme im NAP 2024 nicht notwendig weggefallene Mafinahme  Brandenburg
o ) L ) Ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Grofbeeren der Neubau HS/MS'UI’I’ISPEI’!"WET‘( des Teltow in die uw Zubau Nein 2026 01/2027 12/2028 1.000.000 € konkrete Planung Brzndenburg
Engpass vorzubeugen
Hs- fr Lei und Anbindun ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Freienbrink (Erweiterung) aer % Neubau HS-Schaltanlage g der Hs- Zubau Verbraucher Nein ) gt 2030 01/2029 12/2031 11000000 € vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
Trenntrafos Engpass vorzubeugen
ja, um einem verbrauchsbedingten
Trenntransformatoren UW Freienbrink Errichtung von zwei Trenntransformatoren Neubau HS/HS-Transformator H00MVA  H mittels Trenntraf E/NOSPE) Zubau Verbraucher Nein ) &t 2030 0172029 12/2030 10.000.000 € konkrete Planung Brandenburg

Engpass vorzubeugen
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Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,  Erfolgt diese Netzaushaumafinahme, um
netztechnische Begrilndung filr den  um einen bereits bestehenden Engpass einen prognostizierten Engpass
Netzausbau (Grund) 2u beheben? vorzubeugen?

MaBinahme Betriebsmittel

kurze Projektbeschreibung

Projektkategorie netztechnische Begriindung filr den Netzausbau (Kurzbeschreibung) Projektstatus Teilnetzgebiet

Ja, um einem erzeugungsbedingten

299 Trenntransformatoren SP Rietz Errichtung von drei Trenntransformatoren Neubau HS/HS-Transformator 600 MVA  H mittels Trenntrafo (RESPE/NOSPE) Zubau EE-Anlagen Nein Erammss vormsbonson 2033 01/2031 12/2033 15000000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
) , um einen verbrauchsbedi , um ei bedi
300 UW Heinersdorf der H fir3 Neubau HS-Schaltanlage zum ONB Ausbau und Erweiterung der H3S/HS-Schaltanlage zum UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um eiien verbrauchsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2027 04/2025 1212027 15500000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
P —— - ed
301 HS-Kabel Heinersdorf - Freienbrink Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 30km 1600 MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau Verbraucher Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja, um einem verbrauchsbedingten 2030 01/2029 12/2031 168.000.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
302 HS-Kabel Heinersdorf - SP Trebnitz Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau Hs-Erdkabel 18km 800 MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2026 12/2028 50.400.000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
303 HSKabel zur Einbindung UW Briesen/Mark Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 10km 800 MVA  HSKabeleinbindung Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 14000000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um e bed , um ei bedi
304 HSKabel zur Einbindung UW Griinow/Prenzlau Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau Hs-Erdkabel 10km 800MVA  HSKabeleinbindung Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 2033 012031 12/2033 14000.000€  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- - - -
305 HSKabel Putlitz Siid - Falkenhagen Damm (2. System) Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 12km 30MVA  Modularer Aushau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2027 12/2028 11000000 €  vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Hs- fr Lei , um el bed , um ei bedi
306 Schaltpunkt Rietz der ur Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2ur Ei des Koselitz Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2029 12/2031 4500000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Trenntrafos Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
307 UW Rietz West Neubau der Schaltanlage zur Anbindung der Trenntrafos Neubau HS-Schaltanlage einer HS- 2ur Ei des Koselitz Zubau EE-Anlagen Ja,um eien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2029 12/2031 4500000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um e bed , um ei bedi
308 HSKabel zur Einbindung UW Griintal/Finow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel Skm 1600 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2028 01/2028 1212030 28,000,000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
309 HSKabel Falkenhagen Damm - Wittstock Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 18km 400MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2032 01/2031 12/2032 25200000 € konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d
310 HSFreileitung SP Rubenow - UW Lubmin mittels H Ersatz(neuba) mit ErhGhung der ¢ iiciting MaBnahme im NAP 2024 nicht notwendig
, umei bed , um ei bedi
31 HSKabel zur Einbindung SP Rubenow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 6km 1200MVA  HSKabeleinbindung Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 8.400.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um i bedi
312 HSKabel Schaltpunkt Trebnitz - Seelow (2.System) Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 6km 320MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Nein ': "'"a e‘"e"bee:::'::"gs edingten 2033 012031 12/2033 8400.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
ngpass zu
- - - -
313 HSKabel Schaltpunkt Seelow - Letschiner Loose Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 12km 320MVA  Modularer Ausbau des HS-Kabelnetzes Zubau EE-Anlagen Ja um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 16.800.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
314 UW Pasewalk/Nord Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB westlich von Pasewalk Neubau HS-Schaltanlage zum UNB - einer HoS/HSH 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2028 04/2027 12/2030 12,000,000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
315 Griinow/Prenzlau Neubau einer neuen HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HoS/HS 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um eien erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2028 04/2027 12/2030 12000000 €  vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
iner H. ] den-UW U400 am Standort , um ei brauchsbed
316 Eisenhiittenstadt/Pohlitz Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB nérdlich von Neuenhagen Neubau HS-Schaltanlage zum ONB leuerri einer 2 am Standor Zubau Verbraucher Nein Ja um einem verbrauchsbedingten 2028 01/2026 12/2028 6000.000€ konkrete Planung Brandenburg
Eisenhittenstadt Engpass vorzubeugen
- ed
317 HS-Freileitung Eisenhiittenstadt/Pohlitz - U400 (Arcelor) Neubau auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 1km 800 MVA einer ileitung zum Kunds U400 der Zubau Verbraucher Nein l: ,um enem V:rbrauc sbedingten 2028 01/2026 12/2028 4.500.000 €  konkrete Planung Brandenburg
ngpass vorzubeugen
Ausbau d atim HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
318 HSE-Spule UW Granzow Nord Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - N';:Za" er im HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2025 01/2025 12/2025 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
319 HSE-Spule UW Falkenhagen Sid Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - sbau der im Ho-Netz zur er im Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2025 01/2025 12/2025 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 3t im HSNet der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
320 HSESpule UW Friesack Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m H>Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2025 01/2025 1212025 350000 € vorgesehene Magnahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Al de at im HS-Net: Lot it im RESPE- i h i d
321 HSE-Spule UW Libnitz einer im Neubau HS-Petersenspule - usbau der im HS Netz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2025 01/2025 12/2025 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
322 HSE-Spule UW Demmin Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - N';:Za" er im HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2026 01/2026 12/2026 350.000 €
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
323 HSE-Spule UW Kirchmbser Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2026 01/2026 12/2026 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d st im HSNet der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
324 HS-E-Spule UW Riesdorf Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der im H5-Netz zur er im Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2026 01/2026 12/2026 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d¢ at im HS-Net: Lo it im RESPE- i h: i d
325 HSE-Spule UW Teupitz einer im Neubau HS-Petersenspule - ushau der im HS Netz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2026 01/2026 12/2026 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
326 HS-E-Spule UW Selchow Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - N';:Za" er m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2027 12/2027 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
327 HSE-Spule UW Ludwigsfelde Industrie Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau H-Petersenspule - N:iza" er m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 350000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
‘Ausbau d 3t im HSNet der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
328 HSE-Spule UW Erkner Ost einer H im RESPE:N Neubau HS-Petersenspule usbau der m H>Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2027 12/2027 350000 € vorgesehene Magnahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Al at im HS-Net: Lot it im RESPE- i h i d
329 HS-E-Spule UW Wulkow einer im Neubau HS-Petersenspule usbau der im HSNetz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2027 12/2027 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
330  HSESpule UW lhiow Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule N';:Za" er m H5-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2028 01/2028 12/2028 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
331 HSESpule UW Bad Freienwalde Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - usbau der im Ho-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2028 01/2028 12/2028 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d itat im HS Net der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
332 HSESpule UW Tempelfelde Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau Hs-Petersenspule usbau der im H5-Netz zur er im Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2028 01/2028 12/2028 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Al at im HS-Net: Lo it im RESPE- i h: i d
333 HS-E-Spule UW Oderberg einer im Neubau HS-Petersenspule usbau der im HS Netz zur der im RES Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauc sbedingt un 2029 01/2029 12/2029 350.000 € vorgesehene Mainahme Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HS-Net der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
334 HS-E-Spule UW Britz West Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau H-Petersenspule - N';:Za" er im HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2029 01/2029 12/2029 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
335 HSE-Spule UW Schwedt Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2029 01/2029 12/2029 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d it im HSNet der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
336 HSE-Spule UW Klosterwalde Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m H>Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2029 01/2029 1212029 350000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 4t im HS-Net; L6 it im RESPE- i hsbedi d
337 HSE-Spule UW Gramelow einer im Neubau HS-Petersenspule ushau der im HS Netz zur der imRESPE bau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauc sbedingt un 2029 01/2029 12/2029 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HS-Net der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
338 HSESpule UW Friedland Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - ushau der m RS Netz zar e m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beldes (verbrauchsbedingt un 2030 01/2030 12/2030 350,000 €
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
339 HSE-Spule UW Stavenhagen Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2030 01/2030 12/2030 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 3t im HSNet der Lc m RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
360 HS-E-Spule UW Dolitz Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau H-Petersenspule usbau der im H5-Netz zur er im Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2030 01/2030 12/2030 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 4t im HS-Net; L6 it im RESPE- i hsbedi d
361 HSESpule UW Jarmen einer im Neubau HS-Petersenspule - ushau der im HS Netz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2030 01/2030 12/2030 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HS-Net der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
342 HSE-Spule UW Bansin Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule N';:Za" er im HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2030 01/2030 12/2030 350.000 €
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
363 HSE-Spule UW Kenz Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m RSNtz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2031 01/2031 12/2031 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 3t im HSNet der Lc m RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
344 HSE-Spule UW Plennin Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der im H5-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2031 01/2031 12/2031 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
A 4t im HS-Net; Lo it im RESPE- i hsbedi d
345  HSE-Spule UW Ribnitz einer im Neubau HS-Petersenspule - usbau der im HS Netz zur der imRESPE bau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauc sbedingt un 2031 01/2031 12/2031 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
346 HS-E-Spule UW Kripelin Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau H-Petersenspule - N';:Za" er im HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2031 01/2031 12/2031 350.000 €
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
367 HSE-Spule UW Grevesmiihlen Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - usbau der m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2031 01/2031 12/2031 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d st im HSNet der Lc m RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
348 HS-E-Spule UW Wiek einer H im RESPE-N Neubau HS-Petersenspule usbau der m H5-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2032 01/2032 12/2032 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 4t im HS-Net; Lo it im RESPE- i hsbedi d
349 HSE-Spule UW Locknitz West einer im Neubau HS-Petersenspule usbau der im HSNetz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2032 01/2032 12/2032 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
350  HS-ESpule UW Prenzlau Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - N';:Za" er m RS Netz zar e m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beldes (verbrauchsbedingt un 2032 012032 12/2032 350000 € vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
Ausbau d 3t im HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
351 HSE-Spule UW Wichmannsdorf Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m HS-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2032 01/2032 12/2032 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d st im HSNet der Lc im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
352 HS-E-Spule UW Robel Ost Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule usbau der m H5-Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2032 01/2032 12/2032 350.000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau d 4t im HS-Net; Lo it im RESPE- i hsbedi d
353 HS-E-Spule UW Rheinsberg einer im Neubau HS-Petersenspule - ushau der im HSNetz zur der im RESPE  7ubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2033 12/2033 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Ausbau d atim HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
354 HSESpule UW Neuruppin Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - i m etz zur < mn Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beldes (verbrauchsbedingt un 2033 01/2033 12/2033 350000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Ausbau d HSNet der Lo it im RESPE- , beides (verbrauchsbedingt und
355  HSE-Spule UW Falkensee Siid Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule - N:iza" er m H>Netz zur er m Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2033 01/2033 12/2033 350,000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
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MaBinahme

kurze Projektbeschreibung

Projektkategorie

Betriebsmittel

Lange des zuge-
bauten, optimierten

oder ersetzen
Leitungsabschnitts

Anderung der
Ubertragungs-
kapazitit
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Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,
um einen bereits bestehenden Engpass
2u beheben?

Erfolgt diese Netzausbaumafinahme, um

einen prognostizierten Engpass
vorzubeugen?
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geschiitzte
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Projektstatus

Teilnetzgebiet

Ausbau der m HS-Netz zur der Lo it im RESPE- a, beides (verbrauchsbedingt und
HS-E-Spule UW Greifswald Neuerrichtung einer HS-Petersenspule im RESPE-Netz Neubau HS-Petersenspule . Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ) (verbr gt 2033 0172033 12/2033 350000 €
Netz erzeugungsbedingt)
‘Ausbau der 3t im HSNet der Lc im RESPE- a, beides (verbrauchsbedingt und
HS-E-Spule UW Klein Schulzendorf einer H im RESPE-N Neubau HS-Petersenspule ushau der ! 2z g ! Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2033 12/2033 350.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Netz erzeugungsbedingt)
Hs-Kompensationsspule Falkenhagen Damm einer r im HS-Netz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ':  um einem E;“”g""g*ed'"g'e" 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene MaSinahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Zootzen einer HS ur imHS-Netz  Neubau HSKompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein lEngpass vormbeu; e 8 2028 01/2028 12/2028 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Fehrbellin einer HS 2ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein 'E"gpass Vmuheu:e e 8t 2029 0172029 12/2029 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Kompensationsspule Heinersdorf einer H 2ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HSNetz Zubau EE-Anlagen Nein 'E u . '"a ;Z "ge”"gs ingten 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Matinahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Freienbrink einer 2ur imHSNetz Neubau Hs-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ': ,um einem E;“”g""g*ed'"g'e" 2028 01/2028 12/2028 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HSKompensationsspule Petkus einer HS 2ur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein lEngpass vormbeu; e 8 2030 01/2030 12/2030 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, um ei bedi
Hs-Kompensationsspule Schonewalde Siid einer H 2ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ?ﬂ;:;::\‘;’:;:;:"gge':‘"gs ingten 2030 01/2030 12/2030 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Kompensationsspule Rietz einer H ur imHSNetz Neubau Hs-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein 'E u . '"a ;Z "ge”"gs ingten 2030 01/2030 12/2030 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Ducherow einer 2ur im HS-Netz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2030 12/2030 2200000 €
Engpass vorzubeugen
a, beides (verbrauchsbedingt und
HS-Kompensationsspule Genshagen einer HS aur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau Verbraucher Nein ) (verbr 8t 2027 0172027 12/2027 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Hs-Kompensationsspule Brieselang einer H 2ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau Verbraucher Nein zze:'g::;:: ed::‘;) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
a, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Kompensationsspule Loisfelde einer H: 2ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2029 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Woldegk Ost einer zur imHS-Netz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2029 01/2029 12/2029 2.200.000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Liepen 1 einer HS ur imHS-Netz  Neubau Hs-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2031 01/2031 12/2031 2200000 €
Engpass vorzubeugen
ja, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Liepen 2 einer HS r imHSNetz  Neubau HSKompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 20 01/2031 12/2031 2200000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Kompensationsspule Neetzow einer H: ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2031 12/2031 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Basedow einer 2ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2032 01/2032 12/2032 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Baumgarten einer HS ur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2032 0172032 12/2032 2200000 €
Engpass vorzubeugen
, um ei bedi
Hs-Kompensationsspule Grinow einer HS 2ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HSNetz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2032 01/2032 12/2032 2200000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Kompensationsspule Lindenhof Ost einer H: ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2032 01/2032 12/2032 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Ponitz einer ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ': ,um enem E;“”g""g*ed'"g'e" 2031 01/2031 12/2031 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Granzow-Gumtow einer HS 2ur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein lEngpass vormbeu; e 8 2031 01/2031 12/2031 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, um ei bedi
HS-Kompensationsspule Darze einer HS ur imHSNetz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HSNetz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2033 12/2033 2200000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Kompensationsspule Robel Wind einer H: 2ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2033 12/2033 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
HS-Kompensationsspule Reinhagen einer 2ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja um einem erzeugngsbedingten 2033 01/2033 12/2033 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HSKompensationsspule Nienhagen einer HS ur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2033 01/2033 12/2033 2200000 €
Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kompensationsspule Klingendorf einer H 2ur imHSNetz  Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein ) Bungsbedings 2033 0172033 12/2033 2200000 €
Engpass vorzubeugen
ja, um einem erzeugungsbedingter
Hs-Kompensationsspule Krpelin Siid einer H: 2ur imHS-Netz Neubau HS-Kompensationsspule Spannungshaltung im HS-Netz Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2033 12/2033 2200.000 €
Engpass vorzubeugen
UW Darze Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB westlich von Rébel Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer 2um UNB Zubau EE-Anlagen Nein Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 6500000 €
Engpass vorzubeugen
ciner HS" 2urEi EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Rbel West von s Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen Nein ) ‘gungsbedingt: 2033 01/2031 12/2033 £8.000.000 €
Darze Engpass vorzubeugen
a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Darze-Rabel West Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 10 km 800 MVA  Neuerrichtung zweier HSKabelsysteme Zubau EE-Anlagen Nein 'E"gpass Vmuheu:e e 8t 2033 01/2031 12/2033 8000000 €
) a, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
UW Ponitz Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB siidlich von Perleberg Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HiS/H 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 8000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
il HS- i n EE-Leistt it Kabelnet: i bedir it i
Schaltpunkt Gramzow-Gumtow ¢ einer HS 2 on EE-Leistung in das Kabelnetz Neubau HS-Schaltanlage - einer 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 39200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Ponitz Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Ponitz-Granzow-Gumtow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau Hs-Erdkabel 10 km 800 MVA  Neverrichtung zweler HSKabelsysteme Zubau EE-Anlagen ) Bungsbedingt ) ungsbedings 2033 01/2031 12/2033 61600000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
UW Lindenhof Ost Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB westlich von Siedenbriinzow Neubau HS Schaltanlage zum UNB einer HoS/H 2um ONB Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 2033 01/2031 12/2033 8000000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HSKabel Lindenhof Ost Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 3km 400MVA  Neuerrichtung zweier HSKabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 4:200.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
N i bedi i i
UW Liepen Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB 6stlich von Siedenbriinzow Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HoS/ 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2031 01/2031 12/2031 8.000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
ciner Hs- 2urEi EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Krohnsberg ) von s Neubau HS-Schaltanlage - einer H- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2033 01/2031 12/2033 4,200,000 €
Liepen Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
einer Hs- 2ur Ei EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Neetzow ! von e Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) Bungsbedings 2033 01/2031 12/2033 4200000 €
Liepen Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HS-Kabel Liepen-Neetzow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 2km 400 MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja,um eiien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2800.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
HSKabel Liepen-Krohnsberg Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 9km 400MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 12.600.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
ciner Hs- 2urEi EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Louisfelde von s Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2033 01/2031 12/2033 5000000 €
Pasewalk/Nord Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
einer HS- 2ur Ei EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Woldegk West von e Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen J gungsbedingt ) Bungsbedings 2033 01/2031 12/2033 4200000 €
Pasewalk/Nord Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HSKabel Pasewalk/Nord-Louisfelde Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 8km 800 MVA  Neuerrichtung zweier HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 22.400.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
HS-Kabel Pasewalk/Nord-Woldegk West Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 2km 400MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 30.800.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
UW Rheinshagen Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB sidlich von Gistrow Neubau HS Schaltanlage zum UNB . einer HoS/HS- 2um UNB Zubau EE-Anlagen ) Bungsbeding! ) Bungsbedings 203 01/2030 12/2031 5000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
einer HS- 2ur Ei EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Nienhagen ‘ von g Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2033 01/2031 12/2033 4,200,000 €
Rheinshagen Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen erzeugungsbedingte a, um einem erzeugungsbedingter
HSKabel Rheinshagen Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 8km 400MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 1200000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
A i bedi i i
UW Griinow Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB siidlich von Pasewalk Neubau HS-Schaltanlage einer Z2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen Ja, um inen erzeugungshedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 15000000 €  vorgesehene MaBnahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
ciner Hs- 2urEi EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Uckerthal » von s Neubau HS-Schaltanlage - einer H- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) ‘gungsbedingt: 2033 01/2031 12/2033 5000000 € vorgesehene MaSinahme  Brandenburg
Griinow Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
] einer Hs- 2ur Ei EE-Leistung in das Kabelnetz a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Baumgarten ,, u von ung Neubau HS-Schaltanlage - einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen ) ‘Bungsbedingt ) ‘gungsbedingts 2033 01/2031 12/2033 5000000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Griinow Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
ichtung einer HS- Zur i on EE-Leistung in das Kabelnetz ) i Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten
Schaltpunkt Basedow " Neubau HSSchaltanlage einer H. 2um von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen 2033 01/2031 12/2033 5000000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Griinow Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
HS-Kabel Griinow-Uckerthal Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 8km 400MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 11200000 €  vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten a, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Grinow-Baumgarten Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau Hs-Erdkabel 4km 400MVA  Neuerrichtung eines HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen ) Bungsbeding! ) Bungsbedings 2033 01/2031 12/2033 5600000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
a, um einen erzeugungsbedingten ja, um einem erzeugungsbedingten
HS-Kabel Grinow-Basedow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 13km 400 MVA  Neuerrichtung eines HSKabelsysteme Zubau EE-Anlagen ) gungsbedingt ) Bungsbedings 2033 01/2031 12/2033 18200000 € vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
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geschiitzte
Kosten

Projektstatus

Teilnetzgebiet

Schaltpunkt Wilhelmshorst einer HS: e ferung des Neubau HS Schaltanlage Neuerrichtung einer HS Schaltanlage Zubau Verbraucher Nein s vormibengon 2033 01/2031 12/2033 6500000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
) i brauchsbed
UW Seddin Siid Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB siidlich von Geltow Neubau HS Schaltanlage zum UNB einer HoS/H ittstelle zum UNB Zubau Verbraucher Nein ': e ingten 2033 01/2031 12/2033 6500000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
N i hsbed
UW Mahlow Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB stlich von GroSbeeren Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer Ho i 2um UNB Zubau Verbraucher Nein ': yum einem ": rbrauchisbedingten 2029 01/2028 12/2029 8000.000€ vorgesehene Mainahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
, umei brauchsbedi
HS-Kabeleinbindung UW Mahlow Neubau eines Erdkabels auf neuer Trasse Neubau HS-Erdkabel 5km 800 MVA  Neuerrichtung von vier HS-Kabelsystemen Zubau Verbraucher Nein ::n;g;:"‘lz::::u::: sbedingten 2033 01/2031 12/2033 28.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, umei brauchsbed
UW Rudersdorf-Berghof Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  UW-Neubau fiir die Entlastung des MS-Netzes Riidersdorf inkl. Zubau Nein :ﬂ;g;:zz::;u::: sbedingten 2033 01/2031 12/2033 10500000 €  vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, um e bed , um ei bedi
Schaltpunkt Brielow einer HS- 2ur des Neubau HS-Schaltanlage Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 012031 12/2033 8000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- - - -
Schaltpunkt Bisdorf einer HS- ur ierung des Neubau HS-Schaltanlage Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage Zubau EE-Anlagen Ja um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 £8000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um el bed , um ei bedi
HS Freileitung Giistrow-Bentwisch Neubau der vorhandenen Freileitungstrasse Ersatz(neuba) mit ErhGhung der ¢ ¢ iiciting 45km 206 MVA  Freileitungsneubau auf vorhandener Trasse Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 15.000.000 €
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
HS Freileitung Wismar-Gorries Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 37km 457 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja,um eien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 26100000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um e bed , um ei bedi
HS-Freileitung Miggenhall-Eixen Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf neuer Trasse Neubau HsFreileitung 1km 246 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugungsbedingten 2033 012031 12/2033 7200.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
HS-Freileitung Kyritz-Neuruppin Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 32km 492 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 20.800.000 € vorgesehene Mafinahme Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
HS-Freileitung KyritzZootzen Neuerrichtung einer HS-Freileitung auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 27km 492 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 17.600.000 €  vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Kyritz Nord Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB nérdlich von Kyritz Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HoS/H 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 8000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
) ) , um i bedi , um ei bedi
UW Klingendorf Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB siidlich von Rostock Neubau Hs-Schaltanlage zum ONB einer HBS/H zum ONB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 012031 12/2033 8000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
i il HS- i n EE-Leistt it Kabelnet: i di it i
Schaltpunkt Kropelin Siid © einer HS e on EE-Leistung in das Kabelnetz -\ oy HS-Schaltanlage - einer 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 £8000.000 €
Kiingendorf Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
H-Kabel Klingendorf-Krdpelin Neubau eines Erdkabels auf neer Trasse Neubau HS-Erdkabel 34km 800 MVA  Neuerrichtung zweier HS-Kabelsysteme Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 48.500.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Dohlitz-Gemkendorf Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB nérdlich von Kyritz Neubau HS Schaltanlage einer HS- 2um Ei von EE-Leistung Zubau EE-Anlagen Ja,um eien erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 £.000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
) , um i bed , um ei bedi
UW Hohenwalde Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB Bstlich von Beeskow Neubau HS-Schaltanlage zum ONB einer HBS/H 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 012031 12/2033 £000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
) ) . ) - ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
UW Baruth West Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB westlich von Baruth Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer )/ zum UNB Zubau Verbraucher Nein bedingt) 2030 04/2029 12/2030 8.000.000 € vorgesehene Mafinahme Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) - Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja, um einem verbrauchsbedingten
UW Schenkendorf Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB westlich von Baruth Neubau HS Schaltanlage zum UNB einer HoS/HS- 2um UNB Zubau Verbraucher 2033 01/2031 12/2033 8000000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Seefeld-Werneuchen Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB nérdlich von Neuenhagen Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HoS/H 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja,um einem erzeugungsbedingten 2028 04/2027 12/2030 14000000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
) , um ei bedi
UW Gahisdorf Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB westlich von Potsdam Neubau HS-Schaltanlage zum UNB einer HOS/H 2um UNB Zubau EE-Anlagen Nein ': "”; e'"im e::"ge”"gs ingten 2033 01/2031 12/2033 8000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
- ed
UW Lutterstorf Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': ,um enem ": rorauchsbedingten 2026 01/2025 12/2026 9.000.000 €
ngpass vorzubeugen
Abzweig Lutterstorf Neubau auf neuer Trasse Neubau HsFreileitung 9km 246 MVA 0 Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2033 01/2031 12/2033 5200000 €
 umei bed , um ei bedi
HS Freileitung Krahne-Lehnin Neubau auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 12km 492 MVA 0 Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 7800000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um e bed , um ei bedi
UW Strausberg Nord Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 012031 12/2033 8000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- o - -
UW Pasewalk Industrie Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2025 01/2023 12/2025 14.000.000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen verbrauchsbed , um ei brauchsbed
UW Erkner Ost Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Verbraucher Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja,um einem verbrauchsbedingten 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 €  konkrete Planung Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen verbrauchsbedi , um ei brauchsbed
UW Sietow Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Verbraucher Ja, um einen verbrauchsbedingten Ja,um einem verbrauchsbedingten 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 €  konkrete Planung Mecklenburg-Vorpommern
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, um einen verbrauchsbedi , um ei brauchsbed
UW Grofs Wockern Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Verbraucher Ja,um einen verbrauichsbedingten Ja um einem verbrauchsbedingten 2027 012026 12/2027 9.000.000 € konkrete Planung Mecklenburg Vorpommern
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
- ed
Abzweig Grofs Wockern Neubau auf neuer Trasse Neubau HS-Freileitung 10km 246 MVA 0 Zubau Verbraucher Nein Ja, um einem verbrauchsbedingten 2033 01/2031 12/2033 6500000 €
Engpass vorzubeugen
, umei brauchsbedi
UW Kirchméser West Errichtung eines neuen HS/MS-Umspannwerkes Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Verbraucher Nein ::n;g;:"‘lz::::u::: sbedingten 2026 01/2025 12/2026 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, umei brauchsbed
UW Grevesmihlen des HS/M: Neubau HS/MS-Umspannwerk - Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :ﬂ;g;:zz::;u::: sbedingten 2026 01/2025 12/2026 5000.000 €
Ersatz(neubau) mit Erhohung d ) ) , umei bed , um ei bedi
UW Siedenbriinzow Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB nérdlich von Neuenhagen Ersatz(neubau) mit Erhhung der ¢ ¢\ i nlage zum ONB einer HBS/H 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLungsbedingten 2030 01/2029 12/2033 15000000 €
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
N Ersatz it Erhohung d i bed i i
UW Eisenhiittenstadt/Pohlitz Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB nérdlich von Neuenhagen rsatz(neubau) mit EthShung der o o aniage um ONB einer Hos/ zum UNB Zubau Erzeugung und Verbrauch Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2030 01/2029 12/2033 15000000 €  vorgesehene MaRnahme  Brandenburg
Ubertragungskapazitat Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
Ersatz(neubau) mit Erhohung d , um el bed , um ei bedi
UW Thyrow Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum UNB nérdlich von Neuenhagen Ersatz(neubau) mit ErhGhung der e ¢\ _1tonlage zum UNB einer HoS/HSH 2um UNB Zubau Erzeugung und Verbrauch Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 15000000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
ber Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
UW Anklam Siid UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Nein 2027 0172026 12/2027 10.500.000 €
, um e brauchsbed
UW Lychen UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Verbraucher Nein ': "'2 e‘"i’“ V:; 'ae"C sbedingten 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
ngpass vorzubeugen
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Angermiinde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Bad Freienwalde) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wolgast) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2028 0172027 12/2028 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wolgast) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
rzeugungsbedin
" ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wildau) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000€ vorgesehene MaBnahme ~ Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Demmin) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wustermark) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein eegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
] ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Grimmen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
rzeugungsbedin
; ] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Grimmen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Grimmen) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein eegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wittstock) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk E 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
] ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kropelin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein enegimessedingd 2033 01/2031 1272033 9.000000 €
rzeugungsbedin
] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Woldegk) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Woldegk) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wismar) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein eegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) . ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Treuenbrietzen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Schutow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Waren) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein eegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum GroBbeeren) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
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470 Neubau UW (Suchraum Tempelfelde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
beides (verbrauchsbedingt und
471 Neubau UW (Suchraum Schanberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: . :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 €
rzeugungsbedin
- o
472 Neubau UW (Suchraum Schnberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides ("::fa‘;) sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
473 Neubau UW (Suchraum Seelow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
474 Neubau UW (Suchraum Seelow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
475 Neubau UW (Suchraum Seddin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
476 Neubau UW (Suchraum Riekdahl) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
477 Neubau UW (Suchraum Riekdahl) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
478 Neubau UW (Suchraum Riidersdorf) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
479 Neubau UW (Suchraum Plennin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
480 Neubau UW (Suchraum Ruhleben) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9,000,000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
481 Neubau UW (Suchraum Ruhleben) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
482 Neubau UW (Suchraum Neustadt) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z m:'g::g(:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
) . ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
483 Neubau UW (Suchraum Niederlehme) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
484 Neubau UW (Suchraum Rathenow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
485 Neubau UW (Suchraum Luckenwalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
486 Neubau UW (Suchraum Pritzwalk) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
. ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
487 Neubau UW (Suchraum Neuenhagen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercugmesbedng) 2033 01/2031 1212033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
488 Neubau UW (Suchraum Neubukow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
489 Neubau UW (Suchraum Malchin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
490 Neubau UW (Suchraum Nauen) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
o . ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
491 Neubau UW (Suchraum Libnitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
e ] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
492 Neubau UW (Suchraum Lécknitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
o ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
493 Neubau UW (Suchraum Locknitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
494 Neubau UW (Suchraum Klosterfelde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
495 Neubau UW (Suchraum Letschin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein emegimgssedingd 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Masinahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
496 Neubau UW (Suchraum Lehnin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
] ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
497 Neubau UW (Suchraum Kyritz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein eegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
498 Neubau UW (Suchraum Gramelow) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein oeegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
499 Neubau UW (Suchraum Kenz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein emogimessedingd 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
rzeugungsbedin
" ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
500  Neubau UW (Suchraum Ketzin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
. ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
501 Neubau UW (Suchraum Fiirstenwalde) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
502 Neubau UW (Suchraum Fiirstenwalde) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein eegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
503 Neubau UW (Suchraum Kalsow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
rzeugungsbedin
i ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
504 Neubau UW (Suchraum iterbog) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
505 Neubau UW (Suchraum Jarmen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2025 0172025 12/2025 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
506 Neubau UW (Suchraum Jarmen) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
. ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
507 Neubau UW (Suchraum lhiow) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
" ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
508 Neubau UW (Suchraum Greifswald) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
509 Neubau UW (Suchraum Greifswald) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW. Neubau HS/MS-Umspannwerk . B0MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
510 Neubau UW (Suchraum Hohen Neuendorf) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein oeegmesbedg) 2028 0172027 12/2028 9.000000€ vorgesehene MaBinahme  Brandenburg
. ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
511 Neubau UW (Suchraum Gisstow Siid) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
" ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
512 Neubau UW (Suchraum Giistow Siid) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
- ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
513 Neubau UW (Suchraum Grevesmihlen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
51 Neubau UW (Suchraum Grevesmihlen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
515 Neubau UW (Suchraum Falkensee) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein emegimeshedingd 2033 01/2031 1272033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
516 Neubau UW (Suchraum Erkner) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
517 Neubau UW (Suchraum Geltow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
518 Neubau UW (Suchraum Geltow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein oeegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) . ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
519 Neubau UW (Suchraum Friesack) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein emegmessedingd 2033 01/2031 1272033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
, ] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
520 Neubau UW (Suchraum Friedland) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein pedingt 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
521 Neubau UW (Suchraum Friedland) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
522 Neubau UW (Suchraum Friedland) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk E 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
. ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
523 Neubau UW (Suchraum Baumgarten) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein ercegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Masinahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
524 Neubau UW (Suchraum Falkenhagen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
525 Neubau UW (Suchraum Falkenhagen) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
] ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
526 Neubau UW (Suchraum Eggesin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €

erzeugungsbedingt)
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MaBinahme

kurze Projektbeschreibung

Projektkategorie

Betriebsmittel

Lange des zuge-
bauten, optimierten Anderung der

oder ersetzen Ubertragungs-
Leitungsabschnitts  kapazitiit

netztechnische Begriindung filr den Netzausbau (Kurzbeschreibung)

netztechnische Begrilndung fiir den
Netzausbau (Grund)

Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,
um einen bereits bestehenden Engpass
2u beheben?

Erfolgt diese Netzausbaumafinahme, um

einen prognostizierten Engpass
vorzubeugen?
Ja, beides (verbrauchsbedingt und

benbtigt bis

voraussichtlicher
Zeitpunkt des
Baubeginns

voraussichtlicher
Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

geschiitzte
Kosten

Projektstatus

Teilnetzgebiet

Neubau UW (Suchraum Dlitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000 €
beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Dahlwitz-Hoppegarten) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: . :' e (V: edfa';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
- o
Neubau UW (Suchraum Briesen Dorf) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (V::fa‘;) sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Magnahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Beetz) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Jabeides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Blumberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zmz'g::;:: ed::';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € vorgesehene MaSnahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Altentreptow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Altentreptow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wildau) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Demmin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum GroSbeeren) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Dargun) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::;Ta‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wittstock) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Krépelin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::g(:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Tessin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wiek) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;:) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wriezen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wichmannsdorf) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z Ie:'g::g(:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Treuenbrietzen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Schutow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::;Tm;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Ueckermiinde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Stavenhagen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Strausberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Stralsund) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (V::fa‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9,000,000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Storkow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Sperenberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Schwedt) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Sellin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Schonwalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Schonefeld) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Ribritz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Plennin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9,000,000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Riesdorf) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Ruhleben) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z Ie:'g::g(:: ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neustadt) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Rheinsberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (":;fa‘;:) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Oranienburg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neubrandenburg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z Ie:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Oderberg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Mukran) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V:;fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9,000,000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neustrelitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neuhof) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neuruppin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Mittenwalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Liebenwalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Klosterwalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Liibnitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 9.000.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Letschin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Karlshagen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kyritz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Knieper) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' s (V: edfa';) sbedingt un 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kirchmoser) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kenz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Firstenwalde) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Heidekrug) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein omegimgssedingd 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
. ] ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Grofs Koris) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein necingt) 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme ~ Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Granzow) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW. Neubau HS/MS-Umspannwerk . 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Gransee) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein 2033 01/2031 1272033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
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kurze Projektbeschreibung

Projektkategorie
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Lange des zuge-
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oder ersetzen Ubertragungs-
Leitungsabschnitts  kapazitiit

netztechnische Begriindung filr den Netzausbau (Kurzbeschreibung)

netztechnische Begrilndung fiir den
Netzausbau (Grund)

Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,
um einen bereits bestehenden Engpass
2u beheben?

Erfolgt diese Netzausbaumafinahme, um

einen prognostizierten Engpass
vorzubeugen?
Ja, beides (verbrauchsbedingt und

benbtigt bis

voraussichtlicher
Zeitpunkt des
Baubeginns

voraussichtlicher
Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

geschiitzte
Kosten

Projektstatus

Teilnetzgebiet

Neubau UW (Suchraum Flrstenberg) UW:Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 9.000000€ vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Erkner) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':;::f:;::;::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Garz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'z:::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
Neubau UW (Suchraum Eberswalde) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk - 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Finkenheerd) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r'Z:::'::;:::::';;'Sbedi"g' und 2026 01/2025 12/2026 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Eisenhittenstadt) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e'::;;'mdi"g‘ und 2027 01/2026 12/2027 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Britz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'z:::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Dahlewitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Dlitz) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :I:::'::;:::::‘;;' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
Neubau UW (Suchraum Brandenburg) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ::Z::;::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Bergen) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'z::;::;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
Neubau UW (Suchraum Bansin) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’::g(:::::‘;;”bedi"gt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
Neubau UW (Suchraum Anklam) UW-Neubau zur Entlastung des Bestands-UW Neubau HS/MS-Umspannwerk 80MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :I:::'::;:::::‘;;' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 9.000.000 €
Neubau UW (Suchraum Selchow) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :;:Z::;::::‘;;“bedi"g‘ und 2027 01/2026 12/2027 2200000 € vorgesehene Matinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Treuenbrietzen) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'z::;::;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Ueckermiinde) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’::g(:::::‘;;'mdi"gt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Stavenhagen) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :I:::'::;:::::‘;;' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Stralsund) des Bestands-UW mit einem zuséitlichen HS/M: Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :;:Z::;::::‘;;“bedi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Storkow) des ds-UW mit einem zustlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Schwedt) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk - 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Sellin) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Schonwalde) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:z:f:;::::';;'mdi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Schénefeld) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Ribnitz) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Robel) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk - 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Riesdorf) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e':::';;'mdi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Neustadt) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Rheinsberg) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Oranienburg) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Neubrandenburg) des Bestands-UW mit einem HS/MS Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :::f:;::::‘;;‘ sbedingt und 2033 012031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Oderberg) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Mukran) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Neustrelitz) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r'Z:::'::;:::::';;'Sbedi"g' und 2026 01/2026 12/2026 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Neuhof) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e':::';;'mdi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Neuruppin) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Mittenwalde) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’:g(:::::‘;;”bedi"gt und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Klosterwalde) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2026 01/2025 12/2026 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Karlshagen) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:z:f:;::::';;'mdi"g‘ und 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Kirchmoser) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Hennigsdorf) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Heidekrug) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r'Z:::'::;:::::';;'Sbedi"g' und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Grof Koris) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e':::';;'mdi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Haffeld) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Falkensee) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk - 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’:g(:::::‘;;”bedi"gt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Granzow) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Gransee) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk LOMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e':::';;'mdi"g‘ und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Fiirstenberg) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Germendorf) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’:g(:::::‘;;”bedi"gt und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Garz) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Finow) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Lar'z:::f:;::e':::;;'mdi"g‘ und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Finow) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'z:::f:;::::‘;:' sbedingt und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Finkenheerd) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :Z::Z’::g(:::::‘;;'mdi"gt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Eisenhilttenstadt) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein z:::'::;:::::‘;;‘ sbedingt und 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Dahlewitz) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein :::f:;::;::‘;;‘ sbedingt und 2028 01/2027 12/2028 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Brandenburg) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Z'zz::f:;::::‘;:' sbedingt und 2026 01/2026 12/2026 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Neubau UW (Suchraum Bergen) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt und 2026 01/2025 12/2026 2200000 €
Neubau UW (Suchraum Bansin) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt und 2027 01/2027 12/2027 2200000 €

erzeugungsbedingt)
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MaBinahme

kurze Projektbeschreibung

Projektkategorie

Betriebsmittel

Lange des zuge-
bauten, optimierten Anderung der

oder ersetzen Ubertragungs-
Leitungsabschnitts  kapazitiit

netztechnische Begriindung filr den Netzausbau (Kurzbeschreibung)

netztechnische Begrilndung fiir den
Netzausbau (Grund)

Erfolgt diese NetzausbaumaBinahme,
um einen bereits bestehenden Engpass
2u beheben?

Erfolgt diese Netzausbaumafinahme, um

einen prognostizierten Engpass
vorzubeugen?
Ja, beides (verbrauchsbedingt und

benbtigt bis

voraussichtlicher
Zeitpunkt des
Baubeginns

voraussichtlicher
Zeitpunkt der
Inbetriebnahme

geschiitzte
Kosten

Projektstatus

Teilnetzgebiet

Neubau UW (Suchraum Treuenbrietzen) des Bestands-UW mit einem HS/MS Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeuguing und Verbrauch Nein reegmesbedg) 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Walsleben) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M! Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': . :' s (": edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
- ed
Neubau UW (Suchraum Torgelow) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt und 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Teltow) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Tempelfelde) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Seelow) des Bestands-UW mit einem HS/M: Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
- ed
Neubau UW (Suchraum Riidersdorf) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt und 2027 01/2026 12/2027 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Robel) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk - 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Rathenow) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Luckenwalde) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' s (": edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Pritzwalk) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 40 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Pritzwalk) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Neubukow) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::‘;) sbedingt un 2026 01/2025 12/2026 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Nauen) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Locknitz) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Lehnin) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/Ms Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/Ms-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g:g‘::ed::‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Gramelow) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::g(::ed::‘;) sbedingt un 2027 01/2026 12/2027 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kalsow) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' es (":edfa';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Kalsow) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Jiiterbog) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Jarmen) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2027 01/2026 12/2027 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Ihlow) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M! Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2026 01/2025 12/2026 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Hohen Neuendorf) des ds-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Falkensee) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk - 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beldes (verbrachsbedingt un 2025 0172025 12/2025 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Friesack) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Baumgarten) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Falkenhagen) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Beeskow) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2027 01/2026 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Eggesin) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Baruth) des Bestands-UW mit einem zusétlichen HS/M Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Briesen Dorf) des ds-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides (V::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Brandenburg) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein l:r le:'g:g‘::ed::‘;) sbedingt un 2025 01/2025 12/2025 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Brandenburg) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein zm:'g::;::ed::';) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Blumberg) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ]: :' e (V: edfa';) sbedingt un 2027 01/2027 12/2027 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Bernau) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Bergholz-Rehbriicke) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja, beides (verbrauchsbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Altentreptow) des Bestands-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;:: ed::';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Bad Freienwalde) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2033 01/2031 12/2033 2200000 € vorgesehene Manahme  Brandenburg
rzeugungsbedin
i hsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Grofibeeren) des ds-UW mit einem Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein Ja beides ("::fa‘;) sbedingt un 2028 01/2027 12/2028 2200000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) o ", ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Zossen) Erweiterung des Bestands UW mit einem zusitlichen HS/MS Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein " 2025 0172025 12/2025 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Tessin) des Bestands-UW mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ':r m:'g::;::ed::';) sbedingt un 2025 01/2025 12/2025 2200000 €
, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wiek) des Bestands-UW mit einem zusatlichen HS/M; Neubau HS/MS-Umspannwerk 40MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein ': :' e (": edfa';) sbedingt un 2033 012031 12/2033 2200000 €
rzeugungsbedin
) o ", ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wriezen) des d: mit einem HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 40 MVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein bedingt) 2033 01/2031 12/2033 2200.000 € vorgesehene Mainahme  Brandenburg
erzeugungsbedin
) ) o ", ) ) ) Ja, beides (verbrauchsbedingt und
Neubau UW (Suchraum Wichmannsdorf) Erweiterung des Bestands-UW mit einem zuséitichen HS/MS-Transformator Neubau HS/MS-Umspannwerk 4OMVA  Leistungsentwicklung erfordert den Ausbau der HS/MS-Umspannebene Zubau Erzeugung und Verbrauch Nein reegmesbedng) 2025 0172025 12/2025 2200000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
, umei bedi
UW Krdpelin Siid Errichtung von drei Trenntransformatoren Neubau HS/Hs Transformator 400MVA  HS-Netztrennung mittels Trenntrafo (RESPE/NOSPE) Zubau EE-Anlagen Nein ?ﬂ;:;::\‘;’:;:;:"gge':‘"gs ingten 2033 01/2031 12/2033 10.000.000 €
) , um ei bed , um ei bedi
UW Dalitz Ost Neuerrichtung einer HS-Schaltanlage zum ONB westlich von Siedenbriinuow Neubau Hs-Schaltanlage zum ONB einer HBS/H i 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeuguungsbedingten 2032 01/2029 12/2032 15000000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
A N i bed i i
UW Gransee Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB g der HoS/HSH i 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2500000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Liidershagen Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB g der HES/HS i zum UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2500000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Bentwisch Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB g der HoS/HS i zum UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2500000 €
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
) , umei bed , um ei bedi
UW Altentreptow Siid Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau Hs-Schaltanlage zum ONB g der HES/HS i 2um UNB Zubau EE-Anlagen Ja,um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 012031 12/2033 2500.000 €
Engpass 2u beheben Engpass vorzubeugen
N i bedi i i
UW Putlitz Siid Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB g der o i 2um ONB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja um einem erzeugLngsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2500000 € vorgesehene Maginahme  Brandenburg
Engpass zu beheben Engpass vorzubeugen
, umei bed , um ei bedi
UW Schénewalde/Siid Erweiterung der HS-Schaltanlage zum UNB Neubau HS-Schaltanlage zum UNB g der HoS/HS i zum UNB Zubau EE-Anlagen Ja, um einen erzeugungsbedingten Ja, um einem erzeugungsbedingten 2033 01/2031 12/2033 2500000 € vorgesehene Mafinahme  Brandenburg

Engpass zu beheben

Engpass vorzubeugen
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